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n el pasado número 
de revista bit, tuvimos 
un primer acercamien-
to al tema de la hume-
dad y sus característi-
cas. en esa ocasión, se 
habló sobre los tipos 
de humedad y sus 

efectos en los diversos materiales de la cons-
trucción. esta vez, ahondaremos en el fenó-
meno de la condensación y en las recomen-
daciones para evitar sus consecuencias. Y es 
que no hacer frente a este problema, puede 
generar diversos efectos tanto en las cons-
trucciones, como en la calidad de vida de 
quienes las habitan.

por lo general, la condensación se produce 
en elementos que conforman la envolvente 
de las viviendas, debido a las diferencias de 
temperatura y humedad que pueden presen-
tarse entre los ambientes separados por los 
cerramientos. su avance es sigiloso, por tan-
to, su atención debe ser cuidadosa y eficaz. 

TIpos de condensacIón
La condensación es calificada de dos mane-
ras, de acuerdo a cómo y dónde se presenta. 
puede ser superficial, si se origina en las su-
perficies del elemento constructivo, o inters-
ticial si se genera al interior de este. en el 
primer caso la condensación se debe princi-
palmente a la alta humedad relativa del am-
biente y a las bajas temperaturas superficia-
les de los elementos de la envolvente. 
también puede tener su origen debido a una 
mala ventilación de ambientes interiores, en-
trada de aire húmedo a la vivienda o por 
fuentes generadoras de vapor como la coci-
na (sobre todo aquellas que no cuentan con 
campana de extracción de aire) o el lavado 
de ropa. si bien el lavado en sí no produce 
mucho vapor de agua, distinto es lo que 
ocurre con el secado, especialmente si el 
proceso se realiza de forma manual.

E

n este fenómeno se puede producir de manera superficial 

y al interior de los materiales constructivos. La denominada 

condensación intersticial, es más compleja de detectar, pues no se 

aprecia a simple vista. n  su atención resulta clave. en el siguiente 

artículo, algunas recomendaciones para prevenir este problema 

de sigiloso avance.
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por su parte, la condensación intersticial se 
produce gracias a la existencia de diversas 
fuentes que generan vapor de agua al inte-
rior de una vivienda y que conlleva a un au-
mento en la presión, ocasionando una dife-
rencia entre la presión de vapor de agua 
interior y la exterior. según se explica en el 
“manual técnico de Humedad por Conden-
sación en viviendas”, recientemente editado 
por la Corporación de desarrollo tecnológi-
co, al ser la presión de vapor mayor al inte-
rior del recinto, este tenderá a desplazarse 
en el interior del elemento hacia la zona de 
menor presión de vapor (caso de muros, te-
chos o pisos ventilados). durante este proce-
so, conocido como difusión de vapor de 
agua, es donde se gesta el fenómeno de 
condensación intersticial.

prevencIón
La humedad acarrea una serie de consecuen-
cias. Cada una asociada a complicaciones 
serias para la construcción. entre ellas desta-
can la aparición de hongos, desprendimien-
tos y eflorescencias (manchas blanquecinas 
que aparecen en los muros producto del aca-
rreo de soluciones salinas).

por eso, es fundamental que las envolven-
tes de las construcciones no presenten ningún 
tipo de condensación. para enfrentarla, los 
especialistas consultados en el manual técni-
co, recomiendan controlar la humedad relati-
va del ambiente interior. esto se logra a partir 
de la etapa de diseño de las viviendas o edifi-

cios. Y es que tanto la cocina como el baño u 
otro recinto expuesto al vapor, deben conside-
rar una ventilación directa al exterior o la in-
corporación de sistemas de extracción mecá-
nica que permitan el control y la eliminación 
de vapor que se produce en ellos. también se 
sugiere considerar, espacios que faciliten la 
futura instalación de sistemas de ventilación 
activos como campanas y extractores y siste-
mas pasivos como chimeneas solares o venti-
lación convectiva. esta última tiene lugar 
cuando el aire caliente asciende siendo rem-
plazado por aire más frío.

otro punto clave, indican los expertos, es 
el control de la temperatura de la envolven-
te, ya sea a nivel superficial, como al interior 
del elemento. para ello, se deben evitar los 
puentes térmicos, puesto que las condensa-
ciones se producirán primero en aquellos 
materiales que presenten una menor resis-
tencia térmica.  Así mismo, la colocación de 
una barrera de vapor inmediatamente des-
pués del revestimiento interior y una barrera 
de humedad después del exterior, evitarán el 
paso de vapor y agua líquida hacia el interior 
del elemento, respectivamente.

InsTalacIón de Barreras
de acuerdo a Gabriel rodríguez, académico 
de la facultad de Ciencias físicas y matemá-
ticas de la Universidad de Chile, las barreras 
de vapor son materiales resistentes a la difu-
sión de vapor de agua. “en general se usan 
capas de polietileno, films, recubrimientos 
protectores o pintura impermeable, que de-
ben instalarse en muros perimetrales hacia el 
interior de los recintos”, señala. se hace de 
esa manera, ya que el vapor interior de un 
recinto saldrá a raíz de la presión de vapor de 
agua que tenga el aire húmedo y por lo mis-
mo es importante que las barreras sean con-
tinuas o, de lo contrario, el vapor intentará 
salir por las juntas. dentro de las recomenda-
ciones que ofrece el manual técnico en 
cuanto a la instalación de barreras de vapor, 
se enfatiza el utilizar aislantes térmicos que 
incluyan la barrera en una de sus caras, cui-
dando colocarla hacia el interior y con sus 
uniones selladas con alguna cinta adhesiva. 
también se indica unir la barrera al aislante 
térmico, realizando traslapos de 20 cm, se-
llando la unión, así como adosarla a una su-
perficie o estructura secundaria, mediante el 

zonas Con riesgo de CondensaCión en Chile. el problema de la condensación no es 
un fenómeno al que estén todos expuestos. Las zonas donde se puede presentar son aquellas cuyos climas son húmedos y 
fríos a la vez. de acuerdo a la zonificación climática habitacional dispuesta en la NCh1079, citada en el manual técnico de 
la Cdt, las zonas más propensas a esta situación son: 

central litoral        central interior        sur litoral        sur interior        sur extremo        andina

la condensación puede darse 
tanto en la superficie como al 

interior de los elementos 
constructivos.
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uso de engrapes, clavos o pernos con golilla 
de goma.

en el caso de las barreras de humedad, es-
tas buscan cortar el paso del agua líquida 
hacia el elemento constructivo, siendo las 
más utilizadas en muros: las láminas, pintu-
ras y morteros impermeabilizantes, entre 
otros productos hidrófugos. La barrera tipo 
membrana debe instalarse con un traslapo 
de 10 cm como mínimo y su pliego superior 
debe estar sobre el inferior en su junta hori-
zontal para evitar que entre el agua. si la 
barrera es de tipo pintura, debe aplicarse de 
acuerdo a las recomendaciones del fabrican-
te, empleando las manos necesarias para 
formar una película plástica que permita el 
paso al interior del vapor, pero no del agua 
líquida.

para los techos, en tanto, se puede usar 
fieltro asfáltico compuesto por una base de 
papel kraft impregnada en asfalto. su insta-
lación no varía si se hace de manera vertical 
u horizontal, siempre recordando que al ha-
cerlo de esta última forma el pliego superior 
debe ir puesto sobre el inferior. en estas ins-
talaciones se recomienda un traslapo de mí-
nimo 15 cm.

Al interior de la vivienda pueden darse dos 
tipos de ventilación: forzada y natural. La pri-
mera se logra simplemente abriendo venta-
nas y puertas; la segunda, mediante algún 
sistema mecánico. Algunas sugerencias he-
chas en el manual técnico, indican que para 
tener una buena ventilación se debe contar 
con un sistema cruzado, es decir, con entra-
da y salida de aire por la diagonal más larga 
de los recintos, ya que así el aire fluirá por 
una mayor cantidad de lugares. Además, se 
recomienda instalar protecciones en venta-
nas que consideren la dirección del viento 
predominante en la zona, así como ubicar el 
acceso a la vivienda en el lugar de la direc-
ción de los vientos más débiles.

debido a que la ventilación remplaza el 
aire con humedad por aire frío, puede llevar 
a un aumento en el uso de energía de cale-
facción, especialmente en invierno y por eso 
se habla que es un sistema de co-ayuda. La 
solución ante esto, es aislar térmicamente la 
envolvente de las viviendas. Al hacerlo por el 
exterior se disminuye aún más el riesgo de 
que se generen condensaciones intersticiales. 

si bien, los problemas de humedad no se 
dan por igual a lo largo del país, ya que hay 
zonas donde simplemente no se presenta el 
fenómeno de la condensación (ver recua-
dro), los efectos que puede producir en las 
construcciones son para tener en cuenta. La 
prevención en primera instancia y la aplica-
ción de soluciones para tratarla, son mane-
ras de hacer frente a este problema que, sin 
percibirlo, puede generar serias consecuen-
cias. n

artículo relacionado
“Humedad, problema silencioso”. revista bit N°85, 
julio 2012, pág. 58.

Hay que tener en cuenta que los traslapos 
deben ser de 20 cm y sellados con alguna 
cinta adhesiva recomendada por el 
fabricante.

La instalación de las 
barreras de humedad no 

varía si se hace de manera 
vertical u horizontal, 

siempre que al hacerlo de 
esta última forma, el pliego 

superior quede ubicado 
sobre el inferior.

esquema de ventilación cruzada en elevación y en planta. la entrada y salida de 
aire por las diagonales más largas de los recintos hace que el aire fluya por una 

mayor cantidad de lugares.

venTIlacIón como 
co-ayuda
si bien los especialistas dejan en claro que la 
ventilación por sí sola no asegura eliminar los 
problemas relacionados con la humedad, sí 
explican cómo, complementada con una 
buena aislación térmica, puede ser una ayu-
da para mantener el confort de la vivienda, 
asegurando un comportamiento higrotérmi-
co adecuado de la envolvente.
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OBRAS
- Minería subterránea
- Excavaciones abiertas en roca
- Sostenimiento de taludes
- Hormigón proyectado
- Colectores aguas lluvia
- Obras metro subterráneo
- Obras civiles
- Movimientos de tierra

ARRiEndOS
- Compresores diesel y eléctricos
   (presión normal y alta presión)
- Grupos electrógenos
- Scoop
- Mixer bajo perfil
- Robot shotcrete
- Jumbos
- Bombas shotcrete
- Truck drill hidráulicos
- Camiones aljibe
- Unidades esparcidoras de sal
- Camiones tolva
- Excavadoras
- Equipos de levante


