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En el presente documento se actualiza la versión del “Manual de Tolerancias para 
Edificaciones”, creado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico en enero del 2009,
con el propósito de elaborar una herramienta de consulta que detalle los valores de las 
tolerancias aceptables para las distintas partidas en procesos y obras de edificación.
La Corporación, en su misión de aportar al sector con información técnica validada y 
actualizada, se ha preocupado de la revisión permanente de los contenidos de este 
manual. De esta forma, y luego de casi dos años de trabajo por parte de un Comité 
Técnico conformado por distintos actores y destacados profesionales del sector, pone a 
su disposición esta versión actualizada del “Manual de Tolerancias para Edificaciones”, 
esperando que se constituya en un real aporte y referente de consulta permanente para los 
nuevos proyectos de construcción.
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El contenido e información de este documento puede modificarse o actualizarse sin previo aviso. CDT puede efectuar también mejoras y/o cambios en los 
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Prólogo

La Corporación de Desarrollo Tecnológico es la PRINCIPAL 
INSTITUCIÓN ARTICULADORA TÉCNICA del sector cons-
trucción en Chile. Es precisamente por este rol que hoy pre-
senta la actualización de contenidos, referencias y puntos 
críticos del “Manual de Tolerancias para Edificaciones”. Esta 
edición reafirma su constante compromiso con la productivi-
dad, innovación, sustentabilidad y transferencia tecnológica.
La primera versión de este manual fue publicada en enero 
del 2009, debido a la inquietud manifestada por un impor-
tante número de empresas constructoras. Su objetivo era 
elaborar un documento técnico que detallara valores de to-
lerancias que se deriven de las mejores prácticas utilizadas 
en el mercado, para dar conformidad a diferentes procesos 
y productos. Rápidamente se transformó en un referente y 
medio de consulta para los profesionales del sector, en re-
lación a las tolerancias aceptables para distintas partidas en 
procesos y obras de construcción.
En 2013, se procedió a la publicación de la segunda versión 
que recogió los acuerdos entre las partes (que tienen puntos 
de vista diferentes para aproximarse al tema) y que requi-
rieron de un extenso trabajo por parte del oferente que cu-
brió expectativas no expresadas en sus especificaciones del 
producto ofrecido. Todo esto, considerando que el usuario 
final busca una solución habitacional de acuerdo a su punto 
de vista y, algunas veces, no interpreta las especificaciones 
técnicas contenidas en planos o documentos que se ponen 
a su disposición.

Como Corporación esperamos que el Manual de Tolerancias 
para Edificaciones, se consolide como un real aporte y re-
ferente de consulta permanente para los nuevos proyectos 
de construcción.
La información se ha dividido por contenidos estructurados 
en fichas que integran una breve descripción, valores refe-
renciales normalmente usados en el mercado de la cons-
trucción chilena y las tolerancias respectivas. 
Como en las versiones anteriores, al final de cada ficha se 
han agregado todas las referencias normativas relacionadas 
a los diferentes temas abordados.
Tomando como base la versión anterior, se realizó una re-
visión completa y rigurosa de cada uno de los valores pro-
puestos al sector. Se reestructuró el contenido de las fichas 
agregando y/o descartando instrumentos de medida, indi-
cando la prevalencia de las tolerancias identificadas en las 
especificaciones técnicas o las informadas por escrito por 
los proyectistas.
Se incorporan nuevas fichas relacionadas con Enchapes de 
Madera, Gradas Escaleras, Artefactos Eléctricos, Cielos 
rasos y Encuentros de paramentos. Asimismo, se mejora-
ron los gráficos de cada capítulo de modo que representen 
lo indicado en cada tema. 
Desde ya, agradecemos al Comité de Calidad y Postventa 
de la Cámara Chilena de la Construcción, CChC, y a los pro-
fesionales y empresas que han trabajado en este documento 
que, sin duda, será un referente para el sector.
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La Corporación de Desarrollo Tecnológico
agradece la valiosa colaboración del 

Grupo de Calidad y Postventa
de la Cámara Chilena de la Construcción, 

por su sólido aporte a esta publicación
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CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
Cámara Chilena de la Construcción

PARA LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓ-
GICO es motivo de alegría y orgullo presentar esta nueva ver-
sión del Manual de Tolerancias para Edificaciones. Este docu-
mento se ha convertido en un material de apoyo y consulta no 
sólo para los profesionales del área de la construcción, sino 
también para los clientes que ven él una herramienta con la 
cuál verificar las viviendas que están adquiriendo.

Si bien, los documentos del proyecto debiesen indicar las 
condiciones de calidad y desviaciones permitidas, estos pue-
den ser muy diferentes entre un proyecto y otro. Es impor-
tante recordar que al utilizar el término “Tolerancia” hacemos 
referencia a aquella diferencia que se consiente en la calidad o 
cantidad de las cosas u obras contratadas o la que se admite 
entre el valor nominal y el real en las características físicas de 
un producto.

Esta publicación, que presenta su tercera versión, nace por 
las necesidades planteadas por las propias empresas del sec-
tor ante las sugerencias y consultas efectuadas en el sitio de 
tolerancias disponibles en CDT. Con esta finalidad, se confor-
mó un Grupo Técnico Tolerancias, bajo el amparo del Comité 
de Calidad y Postventa, quienes, con generosidad y compro-
miso, han entregado sus conocimientos para estandarizarlas 
tolerancias de productos parciales o finales de proyectos de 
nuestra industria de la edificación.

Este documento busca consolidarse como una referencia 
obligada en el sector, de modo que contribuya a una adecua-
da definición de valores admisibles y facilite la relación entre 
las distintas partes involucradas en un proyecto de edifica-
ción.

Van nuestros agradecimientos al Comité de Calidad y Pos-
tventa, perteneciente al Comité Inmobiliario de la Cámara 
Chilena de la Construcción, CChC, quién nos encomendó 
la articulación del Grupo Técnico que ha dado vida a este 
manual. Agradecimientos especiales a los profesionales y al 
equipo técnico que ha trabajado en los contenidos de este 
nuevo documento. 

Los invitamos a utilizar este nuevo Manual de Tolerancias, así 
como los documentos y ediciones técnicas que ya publicado 
nuestra Corporación, los que se encuentran descargables en 
forma gratuita y representan un ejemplo de nuestro compro-
miso con la información técnica y las buenas prácticas en el 
sector.

ADELCHI COLOMBO B.
Presidente
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EN NUESTRO PAÍS, la construcción destaca por su solidez 
y el arte del buen construir, utilizando tecnologías, materiales 
innovadores, planos, especificaciones y memorias de cálcu-
lo en el desarrollo de los proyectos.

Si bien los esfuerzos están enfocados en la calidad y pro-
ductividad, la mano de obra aún posee características arte-
sanales, lo que produce diferencias entre lo proyectado y lo 
construido.

A raíz de lo anterior, como Comité de Calidad y Post Venta, 
hemos actualizado el documento técnico “Manual de Tole-
rancias para Edificaciones”, que busca un consenso sobre 
rangos de conformidad, para las partidas constructivas mas 
usadas, como: muros de albañilería, tabiques, revestimiento, 
terminaciones, entre otros. Todo, con las unidades de medi-
das más conocidas en la industria y con valores representa-

tivos del sector. Esta edición fue trabajada por una mesa de 
profesionales de empresas de inspección, constructoras e 
inmobiliarias, siendo validada a través de una consulta públi-
ca y por el mencionado grupo.

La secretaría ejecutiva de este proyecto fue liderada por la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, quién articuló 
los contenidos y los participantes en pos de un documento 
actual, acorde a los tiempos constructivos.

Los invitamos a usar y disfrutar de este documento que, sin 
duda, se constituirá en una importante fuente de referencia 
para los profesionales del sector construcción, atendiendo 
al objetivo común de mejorar las buenas prácticas construc-
tivas. 

CLAUDIA ACOSTA
Presidente Grupo de Calidad y Postventa
Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción
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Recomendaciones Generales

En el presente Manual de Tolerancias para Edificaciones 
se entregan tolerancias para las partidas de construcción 
que se han considerado relevantes de contar con algún 
parámetro que permita orientar ante dudas o divergencias 
respecto de la terminación de la partida, además se han 
incluido recomendaciones para realizar las mediciones en 
terreno, de tal forma de contar con una guía para determi-
nar la forma de realizar la verificación de la tolerancia, sin 
embargo, es relevante señalar que las tolerancias para es-
tas partidas podrían estar definidas en las Especificaciones 
Técnicas del proyecto, las que en estos casos prevalecen 
respecto de lo descrito en el presenta Manual, de igual for-
ma durante la materialización del proyecto de construcción 
se podrían establecer tolerancias, las que también prevale-
cerán sobre las aquí señaladas, no obstante es importante 
señalar que la definición de tolerancias en una etapa tem-
prana del proyecto, evita conflictos entre las partes, ya que 
se establece un parámetro sobre el cual basarse para la 
aceptación o no de una determinada partida,  así también 
pueden existir otros métodos o formas de ejecutar las me-
diciones, que no deben ser descartados, lo importante es 
que exista un acuerdo entre los involucrados respecto de la 
tolerancia y del método que se utilizará para la inspección. 
La elección del método de verificación dependerá de la ins-
trumentación disponible, la que debe ser adecuada al nivel 
de precisión que se quiere obtener, las condiciones de ubi-
cación donde se debe realizar la medición y la preparación 
del inspector que realizará la labor.

En los casos que en este Manual se menciona la utiliza-
ción de una regla de medir pequeña graduada, esta es un 
instrumento de medida cuya característica relevante es que 
tenga el cero en el extremo, que permite medir los espacios 
generados entre reglas, escuadras o plomos para la verifi-
cación de algunas tolerancias, como por ejemplo para rea-
lizar la verificación de planeidad de un muro, no obstante, 
en el mismo caso de este ejemplo, es posible utilizar lainas 
o galgas calibradas de espesor conocido para realizar la 
misma medición.

En el caso en que el punto de medición no permita pa-
ralelismo en la medición, se debe descartar la medida con 
regla graduada y utilizar lainas o galgas.

Para los productos naturales, como el mármol, las made-
ras, entre otros; se debe tener presente que pueden existir 
diferencias de tonos, de vetas, imperfecciones en la super-
ficie, entre otras.

También es relevante señalar que las tolerancias que se 
definan en un proyecto, incluidas las presentadas en este 
Manual, no deben afectar el buen funcionamiento de una 
determinada partida, ya que de ser así deben restringirse 
de tal forma de que se cumpla con la correcta funcionalidad 
y operación de lo ejecutado. 

Algunos términos utilizados dentro del presente manual 
tendrán la siguiente definición:
Tolerancia en una partida de construcción: Rango dentro del 
cual una determinada partida de construcción se encuentra 
conforme. Cumpliendo con la reglamentación vigente, la es-
pecificación técnica y no genera problemas de funcionalidad.

Planeidad: Característica de conformidad de una superficie 
respecto de un plano teórico.

Verticalidad: Característica de conformidad de una línea o 
superficie respecto de la vertical teórica.

Laina: Placa metálica de espesor calibrado que se utiliza para 
medir holguras.

Galga: Instrumento metálico de espesores calibrados en for-
ma de escalera que se utiliza para medir holguras.

Grado de terminación del hormigón: Clasificación de dife-
rentes tipos de terminaciones superficiales de hormigones a 
los cuales se les ha asignado tolerancias dimensionales máxi-
mas admisibles, estas se denominan desde g1 a g6 (ET 004 
- 06   ICH).
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1.1. ALCANCE

En esta ficha se describen las tolerancias para los muros 
confeccionados de albañilería de ladrillos cerámicos hechos 
a máquina, como elementos en toda edificación. Se debe 
tomar en cuenta que los valores indicados más adelante son 
válidos sólo si los ladrillos cumplen con los requisitos norma-
tivos. Se incluye anexo con las tolerancias para las unidades 
que constituyen la albañilería.

1.2. TOLERANCIAS

1.2.1. TOLERANCIAS PARA EL ESPESOR 
Y LINEALIDAD DE CANTERÍAS EN UN MURO 
DE ALBAÑILERÍA
1.2.1.a. Tolerancias

1.2.1.b. Verificación de las tolerancias 

Medir el espesor de las canterías con huincha o regla gra-
duada en distintos puntos del paño. En esta medición se 
debe utilizar una zona intermedia de la huincha o la regla 
graduada.

La linealidad se puede medir con instrumento topográfico, 
o con un nivel manual apoyado con una regla 

Esta verificación debe ser realizada antes de cualquier tra-
tamiento superficial.

1.2.2. TOLERANCIA PARA LAS UNIDADES 
CONSTITUYENTES DEL ELEMENTO
1.2.2.a. Tolerancia

1.2.2.b. Verificación de la tolerancia 

Para cada paño contar las unidades con fisuras y se ob-
tiene cual es el porcentaje de estas respecto del total de uni-
dades del paño. Entendiéndose por paño al elemento (muro 
o machón) continuo en un eje pudiendo estar o no entre ele-
mentos de hormigón. Los vanos de puertas y ventanas, para 
este caso, no se consideran parte del paño.

1.2.3. TOLERANCIAS PARA LA VERTICALIDAD DE 
MUROS Y COLUMNAS DE ALBAÑILERÍA
1.2.3.a. Tolerancias

1.2.3.b. Verificación de la tolerancias

Para alturas interiores o exteriores menores a 3 m. se pue-
de utilizar nivel manual con regla de 2 m. De ser posible para 
esta altura o más, se puede utilizar un plomo, o instrumento 
topográfico.

Esta medición se debe realizar antes de cualquier trata-
miento superficial en el paño o parámento controlado.

1.2.4. TOLERANCIAS PARA LA PLANEIDAD DE LAS 
SUPERFICIES DE MUROS DE ALBAÑILERÍA
1.2.4.a. Tolerancias

1. Muros de Albañilería de Ladrillos

TABLA 1. ESPESOR Y LINEALIDAD DE CANTERÍAS

Espesor de cantería especificado -1 mm, +3 mm
10 mm ≤ e < 15 mm (Fig. 1)

Espesor de cantería especificado ± 3 mm
15 mm ≤ e ≤ 20 mm (Fig. 1)

Pérdida de linealidad en junta ± 4 mm / 3 m
horizontal (Fig. 2)

TABLA 2. LIMITANTE A LAS UNIDADES

Máximo porcentaje de unidades 2% por paño
con fisuras 

TABLA 3. DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA VERTICAL

h ≤3 m 3 m < h ≤ 6 m 6 m < h ≤ 12 m

0,2% de h 0,15% de h 0,1% de h  
  (Fig. 3)

TABLA 4. TOLERANCIA PARA LA PLANEIDAD DE LA 
SUPERFICIE Y ALINEAMIENTO DE HILADA SUPERIOR

Planeidad de superficies ± 3 mm / lado alineado
 (Fig. 4)

Verticalidad entre unidades  ± 3 mm
adyacentes  (Fig. 4)

Alineamiento hilada superior ± 6 mm / 3 m 
 (Fig. 5)
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FIGURA 1. 
ESPESOR DE CANTERÍAS

FIGURA 3. 
TOLERANCIA PARA VERTICALIDAD

FIGURA 5. 
ALINEAMIENTO HILADA SUPERIOR

FIGURA 4. 
ALINEAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL

FIGURA 2. 
PÉRDIDA DE LINEALIDAD EN JUNTA

1.2.4.b. Verificación de las tolerancias 
Utilizar regla de 1,2 m. colocarla en distintas ubicaciones 
sobre el paño, medir con una regla pequeña graduada o una 
huincha la diferencia de planeidad entre la regla y el elemen-
to.

La verticalidad entre unidades adyacentes se puede medir 

con una plomada.
El alineamiento de la primera hilada se puede medir con 

una regla de 3 m. colocada en forma horizontal sobre la hila-
da. Con una regla pequeña graduada o una huincha, medir 
el desalineamiento entre la regla y los ladrillos. Verificar con-
tra las tolerancias dimensionales del ladrillo.

REFERENCIAS
• ACI 530.1/ASCE 6/IMS 602, Specifications for Masonry Structures, 
American Concrete Institute, 2005.
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second 
edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.
• NCh 169.Of 2001, Construcción - Ladrillos Cerámicos - Clasificación y 
Requisitos, Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2001.

• NCh 1928.Of 1993, Modificada en 2003, Albañilería Armada – 
Requisitos para el Diseño y Cálculo, Instituto Nacional de Normalización, 
INN – Chile, 2003.
• NCh 2123.Of 1997, Modificada en 2003, Albañilería Confinada – 
Requisitos de Diseño y Cálculo, Instituto Nacional de Normalización, INN 
– Chile, 2003.
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t = ± 3 mm. / Lado alineado
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t
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Requisitos Tipo de ladrillo según su uso

 Cara vista Cara para ser revestida

Fisura Superficial La fisura superficial se limita en longitud a Se acepta en cualquier cara
 no más de 1/3 de la dimensión de la cara sin importar su longitud. 
 con respecto a la dirección de la fisura. 
 En los cabezales se acepta la existencia de 
 fisuras superficiales sin importar su longitud.

Fisura Pasada No se acepta en caras mayores. Se acepta a Se acepta una fisura pasada
 lo más una fisura pasada en alguno de los en cualquiera de sus caras.
 cabezales. 

Desconchamiento Se acepta la existencia de a lo más un Se acepta hasta un
 desconchamiento superficial y siempre que desconchamiento por cara,
 su diámetro no supere los 10 mm. limitando también su diámetro 
  a 10 mm como máximo.

Eflorescencia Se acepta presencia de eflorescencias de fácil remoción, cuya extensión se limita 
 por acuerdo entre las partes.

Tolerancias de Planeidad ± 4 mm ± 4 mm

Tolerancias Dimensionales
Largo ± 5 mm ± 5 mm
Ancho ± 3 mm ± 3 mm
Alto ± 3 mm ± 3 mm

ANEXO. TOLERANCIAS DE LAS UNIDADES

NOTA: Esta tabla ha sido tomada de la NCh 169 Of.2001, Tabla 2 – Requisitos de forma y terminación.

MUROS DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLOS
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2.1. ALCANCE

En esta ficha se describen las tolerancias para muros 
construidos in situ en hormigón como elementos de la es-
tructura soportante de una edificación.

Se debe tener en cuenta su clasificación dependiendo del 
uso o grado de terminación especificado, no obstante, se 
podrá definir un estándar diferente, aun cuando no corres-
ponda a alguna de las clasificaciones más habituales que 
son las indicadas a continuación.

2. Muros de Hormigón

TABLA 1. TOLERANCIAS PARA LA PLANEIDAD Y VARIACIONES RESPECTO A EJES 
Y EN VANOS DE UN MURO DE HORMIGÓN ARMADO

 Planeidad Planeidad Planeidad Planeidad Resaltes Variaciones Variaciones
      respecto en vanos
      a ejes

Altura h≤1.5m h≤3m 3<h≤6m h>6m Puntuales 
     y Lineales

Grado mm mm Mm mm mm mm mm

G1 ±4 ±6 ±10 ±25 3 ±5 ±5
G2 ±5 ±7 ±12 ±30 5 ±6 ±5
G3 ±7 ±12 ±18 ±30 5 ±10 ±5
G4 ±8 ±15 ±20 ±30 8 ±15 ±10

2.2. TOLERANCIAS DE TERMINACIONES

2.2.1. TOLERANCIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL MURO DE HORMIGÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN

2.2.1.a. Tolerancias

2.1.1. CLASIFICACIÓN
Grado 1 (G1): Hormigones arquitectónicos a la vista. Para 

elementos de hormigón, cuya terminación superficial queda-
rá expuesta en el elemento en servicio, sin tratamiento pos-
terior que altere su forma.

Grado 2 (G2): Hormigones que serán empastados, pinta-
dos o maquillados.

Grado 3 (G3): Hormigones que quedarán expuestos a la 
vista pero en los cuales su apariencia no es tan importante 
como en el Grado 1.

Grado 4 (G4): Hormigón para obras gruesas. En donde 
las superficies de los elementos de hormigón recibirán estu-
cos u otra terminación distinta al Grado 2.

CAPÍTULO 2
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e ≤ 30 cm. + 10 mm, -6 mm

e > 60 cm. + 25 mm. -19 mm.
30 < e ≤ 60 cm. + 13 mm, -10 mm.

e

VARIACIÓN DE ESPESOR DEL MURO

MUROS DE HORMIGÓN
FIGURA 1.

2.2.1.b. Verificación de la tolerancia 

Para alturas de muro hasta tres metros (h≤3m, correspon-
diente a las dos primeras columnas de la tabla referentes a la 
tolerancia de planeidad) es posible medir con regla de 1,2 m. 
o más, colocándola en distintas ubicaciones, en cualquier di-
rección de la superficie de la cara del muro, luego medir con 
una regla pequeña graduada o una huincha, la diferencia de 
planeidad entre la regla y el elemento. Para alturas mayores a 
tres metros corresponde a la medición de la planeidad en la 
onda larga del muro para casos de mayor superficie, la me-
todología de medición puede ser la descrita anteriormente 
con una regla de 3 m.

La medición se debe realizar antes de la colocación de 
algún revestimiento.

2.2.2. TOLERANCIA PARA LA CUADRATURA DEL 
MURO DE HORMIGÓN CON OTROS ELEMENTOS

2.2.2.a. Tolerancias

2.2.2.b. Verificación de las tolerancias 

La cuadratura se debe verificar eligiendo puntos a diferen-
tes alturas o haciendo un barrido en todo el encuentro.

Para medir la cuadratura existiendo una diferencia positiva, 
ubicar la escuadra entre los elementos en el ángulo según co-
rresponda, apoyando uno de los cantos de la escuadra con-
tra uno de los elementos y con una regla pequeña graduada, 
medir a los 40 cm., en el canto no apoyado de la escuadra, 
la diferencia existente. En el caso que la escuadra no pueda 
insertarse justo en la esquina (diferencia negativa), se debe 
apoyar la escuadra en uno de sus cantos contra uno de los 
elementos, luego desplazarla horizontal o verticalmente, se-
gún corresponda, al tocar el otro canto de la escuadra contra 
el otro elemento, medir con regla, justo en el vértice de la 
escuadra, la distancia que existe entre esta y el muro

La regla con cero en el borde puede ser reemplazada con 
lainas o galgas de espesor conocido.

TABLA 3. TOLERANCIAS PARA EL ESPESOR DEL MURO

e≤30cm 30cm<e≤60cm e>60 cm 
+10mm +13mm +25mm       (Fig. 1)
-6mm -10mm -19mm

Nota a las tolerancias indicadas en la Tabla N°3: Se debe 
respetar el espesor especificado del recubrimiento.

2.2.3.b. Verificación de las tolerancias 

En bordes libres, en vanos de puertas y ventanas, o en al-
guna perforación que atraviese el elemento, se puede medir 
con huincha el espesor del muro.

La medición se debe realizar antes de la colocación de 
algún revestimiento.

REFERENCIAS
• ACI 117-06, Specifications for Tolerances for Concrete Construction and 
Materials and Commentary, American Concrete Institute, 2006.
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second 
edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.
• Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, ET 004 – 06 
Especificación Técnica: “Tolerancias Dimensionales de Elementos de 
Hormigón Armado”, Marzo, 2006.
• Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, ET 005 – 07 “Criterios de 
Aceptación de superficies moldeadas”, 2007.
• ISO 4463-1, Measurement Method for Building-Setting Out and 
Measurement-Part 1, Internacional Organization for Standarization, 1989.

FIGURA 1. 
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO

MUROS DE HORMIGÓN

TABLA 2. CUADRATURA DEL MURO 
CON OTROS ELEMENTOS

Muro – Losa (cielo) 2 mm 

Muro – Muro 3 mm 
Muro – Losa (Piso) 2 mm

2.2.3. TOLERANCIAS PARA EL ESPESOR DEL MURO 
DE HORMIGÓN
2.2.3.a. Tolerancias
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3. Losas de Hormigón 

3.1. ALCANCE

En esta ficha se describen tolerancias aceptables para 
losas de hormigón armado, colado in situ, como elemento 
estructural para todo tipo edificaciones. 

Se debe tener en cuenta su clasificación dependiendo del 
uso o grado de terminación especificado, no obstante, se 
podrá definir un estándar diferente, aún cuando no corres-
ponda a alguna de las clasificaciones más habituales que 
son las indicadas a continuación.

3.1.1. CLASIFICACIÓN
Grado 1 (G1): Hormigones arquitectónicos a la vista. Para 

elementos de hormigón, cuya terminación superficial queda-
rá expuesta en el elemento en servicio, sin tratamiento pos-
terior que altere su forma.

Grado 2 (G2): Hormigones que serán empastados, pinta-
dos o maquillados.

Grado 3 (G3): Hormigones que quedarán expuestos a la 
vista pero en los cuales su apariencia no es tan importante 
como en el Grado 1.

Grado 4 (G4): Hormigón para obras gruesas. En donde 
las superficies de los elementos de hormigón recibirán estu-
cos u otra terminación distinta al Grado 2.

Grado 5 (G5): Hormigones de superficies en pisos, co-
rrespondiente a la superficie superior de una losa o radier, 
destinado a ser cubierto con alfombras, madera, cerámica, 
otro material o dejada a la vista afinada.

Grado 6 (G6): Hormigones de superficies en pisos, co-
rrespondiente a la superficie superior de losas radier, que 
no consulta afinado ni recubrimiento y que tiene una termi-
nación rústica.

3.2. TOLERANCIAS

3.2.1. TOLERANCIAS DE TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE LA LOSA (COMO PISO) SEGÚN CLASIFICACIÓN
3.2.1.a. Tolerancias

TABLA 1. PLANEIDAD DE HORMIGÓN DE SUPERFICIES DE PISO 

Longitud L ≤1,5m 1,5m < L ≤ 3m 3m < L ≤ 6m L > 6m Resaltes en en mismo plano
de losa

Grado Máximo Máximo Máximo Máximo Máximo
 ± mm ± mm ± mm ± mm ± mm

G5 3 5 7 10 2
G6 4 7 10 15 3 (Fig. 1)

CAPÍTULO 3
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3.2.1.b Verificación de tolerancias 

Método 1: Utilizar regla de largo conforme a la losa que 
se recibirá. Colocarla en distintas ubicaciones sobre la losa, 
medir con una regla graduada o una huincha, la diferencia de 
planeidad entre la regla y el elemento. Es importante señalar 
que hasta un máximo de 3 m es aconsejable utilizar regla, 
para longitudes mayores se recomienda utilizar otro método 
como por ejemplo el Método 2 propuesto a continuación.

Método 2: Trazar (o marcar) una cuadricula en el área a 

medir. La distancia de cada línea de la cuadrícula puede ser 
1 m o 50 cm. dependiendo de los requerimientos del pavi-
mento a instalar. Utilizando un nivel topográfico, medir con 
una huincha la altura en cada punto de intersección de la 
cuadrícula. Los datos se registran en una planilla y se deter-
mina la cantidad de puntos fuera de tolerancia para definir la 
aceptación del elemento.

La medición en ambos métodos se debe realizar antes 
de colocar el revestimiento de piso y después de 2 días de 
haber retirado las alzaprimas.

3.2.2. TOLERANCIAS DE TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE LA LOSA
(COMO CIELOS) SEGÚN CLASIFICACIÓN
3.2.2.a. Tolerancias

3.2.2.b. Verificación de las tolerancias 

Método 1: Utilizar regla de largo conforme a la losa que 
se recibirá. Colocarla en distintas ubicaciones sobre la cara 
inferior de la losa, medir con una regla pequeña graduada 
o una huincha la diferencia de planeidad entre la regla y el 
elemento. Es importante señalar que hasta un máximo de 3 
m es aconsejable utilizar regla, para longitudes mayores se 
recomienda utilizar otro método, como por ejemplo el Méto-
do 2 propuesto a continuación.

Método 2: Trazar (o marcar) una cuadrícula en el área a 

medir. La distancia de cada línea de la cuadrícula puede ser 
1 m o 50 cm. dependiendo de los requerimientos del pavi-
mento a instalar. Utilizando un nivel topográfico, medir con 
una huincha la altura en cada punto de intersección de la 
cuadrícula. Los datos se registran en una planilla y se deter-
mina la cantidad de puntos fuera de tolerancia para definir la 
aceptación del elemento.

La medición en ambos métodos se debe realizar antes de 
colocar el revestimiento de piso y después de 2 días de ha-
ber retirado las alzaprimas.

(Fig. 2)

LOSAS DE HORMIGÓN

TABLA 2. PLANEIDAD DE HORMIGÓN DE SUPERFICIES DE CIELO

  Longitud de losa L ≤ 1,5 m 1,5m<L≤3m 3m<L≤6m L>6m Resaltes Puntuales

 Grado Máximo Máximo Máximo Máximo Máximo
 ± mm  ± mm ± mm ± mm ± mm

 G1 6 10 15 20 3
 G2 7 12 18 22 5
 G3 8 14 20 25 5
 G4 9 17 25 30 8
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3.2.3. TOLERANCIAS DE ESPESOR Y PENDIENTES 
EN LOSAS
3.2.3.a. Tolerancias

TABLA 3. TOLERANCIAS DE ESPESOR Y PENDIENTE

Variaciones del espesor de la losa -6 mm   (Fig. 3)

Variaciones de pendiente respecto ±0,5% (Fig 4)
de lo especificado

3.2.3.b. Verificación de las tolerancias 

En bordes libres y en vanos de escaleras, medir con huin-
cha el espesor de la losa. Si se extrae algún testigo y en ge-
neral cualquier perforación que atraviese la losa también se 
puede utilizar para conocer su espesor.

También es posible utilizar algún método topográfico u otro 
que permita conocer espesores en zonas sin conexión de su 
cara superior con la inferior. Los errores en espesores normal-
mente están alejados de los bordes, donde es más fácil su 
control durante el hormigonado.

La medición en ambos métodos se debe realizar antes de 
colocar el revestimiento de piso y después de 2 días de haber 
retiradas las alzaprimas.

La medición de pendientes se puede realizar con nivel to-
pográfico.

REFERENCIAS
• ACI 117-06, Specifications for Tolerances for Concrete Construction and 
Materials and Commentary, American Concrete Institute, 2006.
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second 
edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.

• Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, ET 004 – 06 
Especificación Técnica: “Tolerancias Dimensionales de Elementos de 
Hormigón Armado”, Marzo, 2006.
• Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, ET 005 – 07 “Criterios de 
Aceptación de superficies moldeadas”, 2007.
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4.1. ALCANCE

En esta ficha se describen las tolerancias generales para 
radieres de hormigón ejecutado in situ en edificaciones.

Se debe tener en cuenta su clasificación dependiendo del 
uso o grado de terminación especificado, no obstante, se po-
drá definir un estándar diferente, aun cuando no corresponda 
a alguna de las clasificaciones más habituales que son las 
indicadas a continuación.

4.1.1. CLASIFICACIÓN
Grado 5 (G5): Hormigones de superficies en pisos, corres-

pondiente a la superficie superior de una losa o radier, desti-
nado a ser cubierto con alfombras, madera, cerámica, otro 
material o dejada a la vista afinada.

Grado 6 (G6): Hormigones de superficies en pisos, co-
rrespondiente a la superficie superior de losas  radier, que 
no consulta afinado ni recubrimiento y que tiene una termi-
nación rústica.

4. Radieres de Hormigón

4.2. TOLERANCIAS

4.2.1. TOLERANCIAS PARA LA PLANEIDAD DE LA SUPERFICIE DE RADIERES
4.2.1.a. Tolerancias

TABLA 1. PLANEIDAD DE HORMIGÓN DE SUPERFICIES DE PISO

Longitud L ≤1,5m 1,5m < L ≤ 3m 3m < L ≤ 6m L > 6m Resaltes en mismo plano

Grado Máximo Máximo Máximo Máximo Máximo
 ± mm ± mm ± mm ± mm ± mm

G5 3 5 7 10 2
G6 4 7 10 15 3

(Fig. 1)
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Especificación Técnica: “Tolerancias Dimensionales de Elementos de 
Hormigón Armado”, Marzo, 2006.
• Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, ET 005 – 07 “Criterios de 
Aceptación de superficies moldeadas”, 2007.

4.2.1.b Verificación de las tolerancias 
Método 1: Utilizar regla de largo conforme a las dimensiones 
del radier que se recibirá. Colocarla en distintas ubicaciones 
sobre el radier, medir con una regla pequeña graduada o 
con una huincha, la diferencia de planeidad entre la regla y 
el elemento. Es importante señalar que hasta un máximo de 
3 m es aconsejable utilizar regla, para longitudes mayores 
se recomienda utilizar otro método, como por ejemplo el 
Método 2 propuesto a continuación.
Método 2: Trazar (o marcar) una cuadrícula en el área a me-

dir. La distancia de cada línea de la cuadrícula puede ser 1 m 
o 50 cm, dependiendo de los requerimientos del pavimento 
a instalar. Utilizando un nivel topográfico, medir con una huin-
cha la altura en cada punto de intersección de la cuadrícula. 
Los datos se registran en una planilla y se determina la can-
tidad de puntos fuera de tolerancia para definir la aceptación 
del elemento.
Las mediciones en ambos métodos se deben realizar antes 
de instalar el revestimiento de piso.

FIGURA 1. 
PLANEIDAD DE HORMIGÓN 
DE PISO DE RADIER

L

L  ≤ 1.5 m. :  g5 ± 3, g6 ± 4
1.5 m. < L ≤ 3 m. : g5 ± 5, g6 ± 7

L > 6 m. : g5 ± 10, g6 ± 15
3 m. < L ≤ 6 m. : g5 ± 7, g6 ± 10

L

CAPÍTULO 4
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5.1. ALCANCE

En esta ficha se describen las tolerancias para tabiques 
con entramado de madera o metálico revestidos con placas 
de distinta materialidad.

5.2. TOLERANCIAS

5.2.1. TOLERANCIAS PARA PLANCHAS 
DE REVESTIMIENTO 
5.2.1.a. Tolerancias

Prevalece la especificación de arquitectura, en caso de no 
existir se aplica la siguiente tabla:

5. Tabiques

TABLA 1. TOLERANCIAS PARA PLANCHAS  
DE REVESTIMIENTO

Distancia entre fijaciones ± 10 mm (Fig. 1)

Distancia de fijación al borde ± 2 mm (Fig. 1)
de la plancha 

Distancia entre planchas + 3 mm (Fig. 1)

5.2.1.a. Verificación de las tolerancias 

Realizar todas las mediciones con huincha o regla gra-
duada, antes de cualquier intervención sobre las planchas 
(huinchas para juntas, sellantes, pasta, etc.).

5.2.2. TOLERANCIAS PARA REVESTIMIENTO
5.2.2.a. Tolerancias

TABLA 2. TOLERANCIAS PARA REVESTIMIENTO

Planeidad ± 5 mm 
tabique sin (con regla adecuada 
huinchas para la medición  (Fig. 2)
 en cualquier ubicación
 y dirección)

Planeidad tabique ± 3 mm  
terminado (con regla adecuada 
 para la medición  (Fig. 3)
 en cualquier ubicación
 y dirección)

Verticalidad Max. 5 mm en la  (Fig. 4)
 altura (piso-cielo)

5.2.2.b. Verificación de las tolerancias

Planeidad: Utilizar reglas adecuadas dependiendo del 
tamaño del tabique, colocándolas en distintas ubicaciones 
sobre el paño, y medir con una regla pequeña graduada o 
una huincha, la diferencia de planeidad entre la regla y el 
elemento. 

Verticalidad: Colocar un plomo en un eje auxiliar a 5 cm 
del borde superior del tabique, medir la distancia entre el 
plomo y el tabique en el punto más desfavorable con una 
huincha o regla con graduación 0 en el extremo.

Cuadraturas: La cuadratura se debe verificar eligiendo 
puntos en diferentes ubicaciones o haciendo un barrido en 
todo el encuentro.  Para medir la cuadratura existiendo una 
diferencia positiva, ubicar la escuadra horizontalmente en la 
esquina entre tabiques o verticalmente en el ángulo cielo ta-
bique según corresponda, apoyando uno de los cantos de 
la escuadra contra uno de los elementos y con una regla 
pequeña graduada medir a los 40 cm., en el canto no apoya-
do de la escuadra, la diferencia existente. En el caso que la 
escuadra no pueda insertarse justo en la esquina (diferencia 
negativa), se debe apoyar la escuadra en uno de sus cantos 
contra uno de los elementos, luego desplazarla horizontal o 
verticalmente, según corresponda, al tocar el otro canto de 
la escuadra contra el otro elemento, medir con regla, justo en 
el vértice de la escuadra, la distancia que existe entre esta 
y el tabique.

Todas estas mediciones se deben realizar antes de colo-
car cornisas o esquineros.

REFERENCIAS
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second 
edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.

TABLA 2. TOLERANCIAS PARA REVESTIMIENTO

Cuadratura tabique -  3 mm (escuadra (Fig. 5)
tabique a los 40 cm) 

Cuadratura tabique -  3 mm (escuadra  (Fig. 6)
cielo a los 40 cm
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FIGURA 1. 
TOLERANCIAS EN PLANCHAS DE REVESTIMIENTO

FIGURA 2. 
PLANEIDAD

CAPÍTULO 5

PLANEIDAD

±3 mm.

±5 mm.

PLANEIDAD

±3 mm.

FIGURA 2 FIGURA 3

TOLERANCIA EN PLANCHAS
FIGURA 1

DE REVESTIMIENTO

d  ± 10 mm.

± 2 mm.

PLANEIDAD

±3 mm.

±5 mm.

PLANEIDAD

±3 mm.

FIGURA 2 FIGURA 3

TOLERANCIA EN PLANCHAS
FIGURA 1

DE REVESTIMIENTO

d  ± 10 mm.

± 2 mm.

FIGURA 3. 
PLANEIDAD
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FIGURA 3. 
VERTICALIDAD

FIGURA 4. 
CUADRATURA TABIQUE - TABIQUE

FIGURA 5. 
CUADRATURA TABIQUE - CIELO

40 cm.

ALTURA
DE PISO A CIELO

5mm.

CUADRATURA TABIQUE - TABIQUE

ALTURA
DE PISO A CIELO

CUADRATURA TABIQUE - CIELO

VERTICALIDAD

±3 mm.

TABIQUE

CIELO

TABIQUE

TABIQUE

±3mm.

40 cm.

FIGURA 4

FIGURA 5 FIGURA 6

40 cm.

ALTURA
DE PISO A CIELO

5mm.

CUADRATURA TABIQUE - TABIQUE

ALTURA
DE PISO A CIELO

CUADRATURA TABIQUE - CIELO

VERTICALIDAD

±3 mm.

TABIQUE

CIELO

TABIQUE

TABIQUE

±3mm.

40 cm.

FIGURA 4

FIGURA 5 FIGURA 6 40 cm.

ALTURA
DE PISO A CIELO

5mm.

CUADRATURA TABIQUE - TABIQUE

ALTURA
DE PISO A CIELO

CUADRATURA TABIQUE - CIELO

VERTICALIDAD

±3 mm.

TABIQUE

CIELO

TABIQUE

TABIQUE

±3mm.

40 cm.

FIGURA 4

FIGURA 5 FIGURA 6

TABIQUES
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6. Encuentro de Paramentos

6.2. TOLERANCIAS

6.2.1. TOLERANCIAS PARA ENCUENTROS DE PARAMENTOS
6.2.1.a. Tolerancias

TABLA 1  TOLERANCIA ENCUENTROS ENTRE PARAMENTOS 

Verticalidad +- 2mm por metro de altura  Figura 1

6.1. ALCANCE

En esta ficha se describen las tolerancias para encuentros 
de paramentos verticales, independiente de su materialidad.

6.2.1.b. Verificación de las tolerancias

Verticalidad: Colocar un plomo en un eje auxiliar a 5 cm 
del borde superior del paramento, medir la distancia entre 
el plomo y el tabique en el punto más desfavorable con una 
huincha o regla con graduación 0 en el extremo.

FIGURA 1. 
VERTICALIDAD ENCUENTRO DE PARAMENTOS

ALTURA
DE PISO

VERTICALIDAD ENCUENTRO DE PARAMENTOS
FIGURA 1

2 mm. POR METRO
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7.1. ALCANCE

En esta ficha se describen las tolerancias para cielos con 
entramado de madera o metálico revestidos con placas de 
distinta materialidad.

7.2.1.b. Verificación de las tolerancias

La verificación debe realizarse con el cielo terminado
Método 1: Utilizar regla de largo conforme al cielo que se 

recibirá. Colocarla en distintas ubicaciones sobre la cara in-
ferior del cielo , mediro con una laina o con una galga la 
diferencia de planeidad entre la regla y el elemento.

7. Cielos rasos

7.2. TOLERANCIAS

7.2.1. TOLERANCIA DE PLANEIDAD DE CIELO
7.2.1.a. Tolerancias

TABLA 1  TOLERANCIA PARA CIELOS RASOS

Planeidad +- 3mm medidos con una regla Figura 1
  de 1.2 metros o más, 
  en cualquier dirección

PLANEIDAD DE LA SUPERFICIE 
FIGURA 1

DE CIELO TERMINADO

± 3 mm.

FIGURA 1. 
PLANEIDAD DE LA SUPERFICIE DE CIELO TERMINADO
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8. Estucos

8.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para el estuco de mor-
tero de cemento, con o sin aditivos, utilizado como revesti-
miento de muros y otros elementos de una edificación.

8.2. TOLERANCIAS

8.2.1. TOLERANCIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL 
ESTUCO COMO REVESTIMIENTO DE ELEMENTOS 
DE UNA EDIFICACIÓN.

En la siguiente tabla se presentan las tolerancias para la 
terminación del estuco como revestimiento de elementos de 
una edificación.

8.2.1.a Tolerancias 

TABLA 1. TOLERANCIAS TERMINACIÓN DEL ESTUCO

Verticalidad líneas, superficies ±5 mm en la altura
y encuentros verticales de un piso 
 (Figs. 1 y 2)

Planeidad  ± 5 mm (regla en cualquier 
 posición y dirección) 
 (Fig. 3)

8.2.2.b. Verificación de las tolerancias
Para elementos verticales se puede utilizar nivel manual 

con regla de apoyo. También se puede utilizar un plomo, o 
instrumento topográfico. En las líneas horizontales se puede 
utilizar nivel carpintero.

Para medición de la planeidad se debe utilizar regla de di-
mensiones adecuadas al elemento, colocándola en distintas 
ubicaciones y con una regla con cero en el borde medir las 
diferencias encontradas entre el elemento y la regla.

REFERENCIAS
• Cementos Bio Bio, “Controles Prácticos del Hormigón y Ejecución del 
Estuco”, agosto 2001.

FIGURA 1. 

FIGURA 2. 

FIGURA 3. 
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FIGURA 1
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9.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para enlucidos de yeso.

9.2. TOLERANCIAS

Para la aplicación de esta ficha los elementos horizontales 
y verticales (paramentos, cielos, pisos, etc.) deben cumplir 
con las tolerancias indicadas en las fichas correspondientes 
de este manual.

9.2.1. TOLERANCIA DE ENLUCIDOS DE YESO
9.2.1.a. Tolerancias

9. Enlucidos de yeso

TABLA 1. TOLERANCIAS PARA ENLUCIDOS DE YESO

Planeidad

Linealidad de aristas: 

Verticalidad de aristas: 

Cuadratura de esquinas, internas y externas: 

± 3 mm medido con regla de 1,2 metros o más, para muros y cielos, en 

cualquier dirección. (Fig. 1)

± 3 mm por metro (Fig. 1)

± 2 mm por metro (Fig. 1)

3 mm con escuadra de 30 cm. (Fig 1)

3.2.2.b. Verificación de las tolerancias 

La planeidad se mide utilizando una regla de 1,2 metros, 
ubicada en cualquier dirección sobre la superficie a evaluar. 
Con un instrumento graduado, se mide la separación entre 
la superficie y la regla.

La linealidad de aristas, se mide con un instrumento gra-
duado, utilizando trazos auxiliares, determinando la diferen-
cia entre la superficie enlucida y la línea del vértice.

La verticalidad de aristas, se mide ubicando un nivel de 
burbuja, indicando posición vertical. Se mide la diferencia 
entre el borde del nivel y la superficie enlucida.

La cuadratura de esquinas internas y externas, se mide 
utilizando escuadra de 30 cm. identificando la distancia en-
tre el muro y la escuadra, se debe verificar eligiendo puntos 
en diferentes ubicaciones o haciendo un barrido en todo el 
encuentro. 
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FIGURA 1. 
TOLERANCIAS PARA ENLUCIDOS DE YESO

± 3 mm.

1,2 m.
minimo

REGLA

ENLUCIDO

± 3 mm. ESCUADRA

LINEALIDAD DE ARISTAS

CUADRATURA DE ESQUINAS

MURO

MURO

± 3 mm.

x metro
± 2 mm.

LINEA VÉRTICE

MURO

VERTICALIDAD DE ARISTAS

30 cm.

x metro

TOLERANCIAS PARA ENLUCIDOS DE YESO
FIGURA 1

CAPÍTULO 9
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10. Revestimientos Cerámicos

10.1. ALCANCE

En esta ficha se describen las tolerancias para la termina-
ción de revestimientos cerámicos y porcelanatos tanto en 
elementos verticales como horizontales de una edificación.

10.2. TOLERANCIAS

10.2.1. TOLERANCIAS DE ASPECTO PARA 
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
10.2.1.a. Tolerancias

TABLA 1. TOLERANCIAS DE ASPECTO PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

   
Variación de intensidad y/o tonalidad de una palmeta respecto 5%  
del resto si no es evidente 

Alguno de estos defectos:
Bordes de los cerámicos con impresión serigráfica marcada
Puntos de color con o sin relieve de diferente color al esmalte
Esmalte saltado o raspado
Cráteres superficiales
Esmalte englobado o recogido Máximo 5% 
Ondulaciones o vetas en el esmalte detectables a simple vista
Esmalte con superficie irregular o depresiones
Abultamientos del esmalte suaves o en forma de lentilla
Impresión serigráfica cortada, descentrada o reventada 
Pinchazos o agujeros en el esmalte

Otros defectos como palmetas quebradas, despuntadas, con grietas o con zonas sin esmalte no son aceptados.



30   CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

DOCUMENTO TÉCNICO CDT  Nº 42

TABLA 2. TOLERANCIAS DE TERMINACIÓN PARA 
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

Diferencia de nivel  1 mm (entre los bordes 
entre palmetas en pisos de 2 palmetas) 
 (Fig. 1)

Diferencia de nivel entre 2 mm (entre los bordes 
palmetas en otras superficies de 2 palmetas) 
 (Fig. 1)

Contacto del adhesivo Mínimo 70% de
con la palmeta en pisos la superficie de la palmeta
 
Contacto del adhesivo Mínimo 70% de
con la palmeta en otras la superficie de la palmeta
superficies 

Alineación de canterías ± 2 mm en 3 m
en ambos sentidos (Fig. 2)

Espesor de canterías ± 2 mm 
 (Fig. 2)

10.2.1.b. Verificación de las tolerancias 
Para verificar la tolerancia de aspecto, la inspección debe 

realizarse con luz día o con la iluminación definitiva que ten-
drá el recinto. El observador se debe ubicar a 1 m de la su-
perficie.

10.2.2. TOLERANCIAS DE TERMINACIÓN PARA 
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

10.2.2.b. Verificación de las tolerancias 

Para la verificación de la planeidad en pisos y otras super-
ficies, se debe utilizar regla de dimensiones adecuadas a la 
superficie del elemento, colocándola en distintas ubicacio-
nes y con un instrumento graduado (con cero en borde) me-
dir las diferencias entre la regla y el revestimiento cerámico.

Para la verificación del contacto del adhesivo con las pal-
metas, se debe utilizar un instrumento metálico, por ejemplo 
martillo pequeño, y golpear ligeramente sobre la palmeta. En 
los sectores donde el sonido no sea lleno, se asumirá que no 
existe adhesivo efectivo entre la superficie y las palmetas ce-
rámicas. Se debe tener especial cuidado en las característi-
cas del sustrato, ya que este puede modificar el sonido típico 
esperado, por ejemplo el caso de sobrelosas de hormigón, 
tabiques de yeso cartón, hormigón celular, etc.

La alineación de canterías, se puede medir con regla o 
una lienza, entre los extremos del elemento y con una regla 
graduada, medir las diferencias.

El espesor de canterías, se debe medir con regla gradua-
da, cuidando la perpendicularidad de esta en la medición.

REFERENCIAS
• NCh 2599.Of 2001, Baldosas cerámicas – Definiciones, clasificación, 
características, usos y marcado, Instituto Nacional de Normalización, INN 
– Chile, 2001.

CAPÍTULO 10
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FIGURA 1. 
DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE PALMETAS

t =± 2 mm.t =± 2 mm.

FIGURA 2

± 3 mm.
en 3 m.

± 2 mm.
en 3 m.

1 mm. en Pisos
2 mm. en otras superficies

ALINEACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

FIGURA 1
DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE PALMETAS

t =± 2 mm.t =± 2 mm.

FIGURA 2

± 3 mm.
en 3 m.

± 2 mm.
en 3 m.

1 mm. en Pisos
2 mm. en otras superficies

ALINEACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

FIGURA 1
DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE PALMETAS

FIGURA 2. 
ALINEACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
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11. Gradas de escaleras 

11.2. TOLERANCIAS

11.2.1. TOLERANCIAS PARA GRADAS DE ESCALERAS1
11.2.1.a. Tolerancias

11.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para las dimensiones de 
gradas de escaleras con su recubrimiento de terminación.   

11.2.1.b. Verificación de las tolerancias

Para verificar las tolerancias en las gradas de escaleras 
terminadas, se debe medir el fondo de la huella y la altura 
de la contrahuella con una huincha o regla graduada con el 
cero en el extremo, el número de mediciones por grada se 
establecen en la tabla 2. 

TABLA 1. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE GRADAS 
CON SU RECUBRIMIENTO DE TERMINACIÓN

Altura de contrahuella ± 5 mm 
(Fig.1) 

Diferencia entre 2 gradas ± 5 mm 
consecutivas (Fig.1) 

Huella (Fig.1) ± 5 mm

TABLA 2. PUNTOS A MEDIR EN LA VERIFICACIÓN DE 
LAS GRADAS

Escaleras de ancho menor Una medición por grada  
o igual a 0.75m al centro

Escaleras de ancho mayor  Dos mediciones por grada 
a 0.75m y menos o igual a a 1/3 y2/3
1.5m

Escaleras de ancho mayor Una medición por cada
a 1.5m 0,75m de ancho uniforme-
 mente distribuidas.



CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO   33

MANUAL DE TOLERANCIAS 
PARA EDIFICACIONESGRADAS DE ESCALERAS

FIGURA 1. 
TOLERANCIAS PARA ALTURAS DE CONTRA HUELLAS 
Y ANCHO DE HUELLAS

FIGURA 2. 
EJEMPLO PARA ESCALERAS DE 1,50M DE ANCHO

h

L

± 5 mm.

± 5 mm.

± 5 mm.

Diferencias
entre 2 gradas
consecutivas.

Ancho
1,50 m.

1/3

1/3

1/3

h

L

± 5 mm.

± 5 mm.

± 5 mm.

Diferencias
entre 2 gradas
consecutivas.

Ancho
1,50 m.

1/3

1/3

1/3
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12. Puertas

12.1. ALCANCE

En esta ficha se describen las tolerancias para los marcos 
y las hojas de puertas de madera o con bastidor de madera. 
Las tolerancias aquí indicadas no sustituyen las especifica-
das por el proyectista, quien además podrá establecer otros 
requisitos para cumplir con aspectos de estanqueidad, per-
meabilidad, resistencia, estético u otro.

12.2. TOLERANCIAS

12.2.1. TOLERANCIAS PARA RASGOS
12.2.1.a. Tolerancias 

TABLA 1. TOLERANCIAS PARA RASGOS

Verticalidad ± 0,3% de la altura (Fig. 1)

Horizontalidad ± 0,3% del ancho (Fig. 1)

Altura del vano ± 6 mm (Fig. 1)

Ancho del vano ± 6 mm (Fig. 1)

TABLA 2. TOLERANCIAS DIMENSIONALES EN UNA 
HOJA DE PUERTA

Rectitud de bastidores ±1,5 mm (Fig. 2)

Planeidad ±3 mm (Fig. 3)

TABLA 3. TOLERANCIAS EN INSTALACIÓN 
DE HOJAS DE PUERTAS

Paralelismo entre hojas y marco  3 mm (Fig. 4)

Paralelismo entre puertas de dos hojas  3 mm (Fig. 4)

12.2.2. TOLERANCIAS DIMENSIONALES PARA 
LAS HOJAS DE PUERTAS

12.2.2.b. Verificación de las tolerancias 

La verticalidad del vano se debe medir para ambos lados 
con una plomada desde la parte superior del vano y con 
huincha o regla graduada verificar las distancias en ambos 
extremos superior e inferior del vano, la diferencia existente 
se ponderará en función de la altura.

Se debe verificar la horizontalidad en la parte superior del 
vano con un nivel carpintero u otro similar. En caso de no 
cumplir se debe medir la diferencia. 

La altura del vano se debe medir con huincha en los extre-
mos del vano y en el centro. Para comprobar la medida en el 
centro se puede utilizar como guía una plomada a objeto de 
no perder la verticalidad de la medición. 

El ancho del vano se debe medir con huincha tomando a 
lo menos tres medidas, una en la parte superior, otra en el 
centro y otra en la parte inferior.

12.2.2.b. Verificación de las tolerancias 
La rectitud de los cabezales, se mide con una regla de di-

mensiones, igual o superior al ancho de la hoja de puerta. La 
regla se coloca en la parte superior e inferior de la hoja, veri-
ficando la desviación entre los cabezales y la regla, con una 
huincha o regla pequeña graduada con el cero en el borde.

La rectitud de los batientes, se mide con una regla de di-
mensiones, igual o superior al alto de la hoja de puerta. La 
regla se coloca en ambos batientes, verificando la desvia-
ción entre el elemento y la regla, con una huincha o regla 
pequeña graduada con el cero en el borde.

La planeidad de puertas, se mide con regla de 1,2 m. o 
más, colocándola en distintas ubicaciones, en cualquier di-
rección de las superficies de las caras de la puerta, luego 
medir con una regla pequeña graduada o una huincha, la 
diferencia de planeidad entre la regla y la hoja de puerta.

12.2.3. TOLERANCIAS EN INSTALACIÓN DE HOJAS 
DE PUERTAS
12.2.3.a. Tolerancias  

12.2.2.a. Tolerancias 
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12.2.3.b. Verificación de las tolerancias 
En marcos y hojas de puertas ya instaladas y cerradas, 

se mide con huincha o regla pequeña graduada, la distancia 
entre los bordes laterales y superior de las hojas de la puerta 
con el marco. La medición se realiza verificando que el plo-
mo entre los bordes de la hoja y el marco se mantenga den-
tro de la tolerancia indicada a lo largo de todas las huelgas.

TOLERANCIAS PARA RASGOS

VERTICALIDAD NIVEL

ALTURA Y ANCHO DE VANOS

d ± 6 mm.

d ± 6 mm.

±0,3 %

±0,3 % DE LA ALTURA

FIGURA 1

Para puertas de dos hojas, manteniendo las hojas ce-
rradas, se mide con huincha o regla pequeña graduada, la 
distancia entre los bordes adyacentes de ambas hojas. La 
medición se realiza verificando que el plomo entre los bordes 
de las hojas se mantenga dentro de la tolerancia indicada a 
lo largo de todas las huelgas. 

REFERENCIAS
• NCh 354.Of 1987, Hojas de puertas lisas de madera – Requisitos 
generales, Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, reimpresión 
1999.
• NCh 446.Of 2000, Arquitectura y construcción – Puertas y ventanas 
– Terminología y clasificación, Instituto Nacional de Normalización, INN – 
Chile, 2000.
• NCh 447.Of 2000, Carpintería – Modulación de ventanas y puertas, 
Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2000.

• NCh 523.Of 2001, Carpintería de aluminio – Puertas y ventanas - 
Requisitos, Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2001.
• NCh 723.Of 1987, Hojas de puertas lisas de madera – Métodos de 
ensayos generales, Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 
reimpresión 1999.
• NCh 2496.Of 2000, Arquitectura y construcción – Ventanas – Instalación 
en obra, Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2000. 
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second 
edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.
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13. Ventanas

13.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para marcos y hojas 
de ventanas materializadas en aluminio o PVC. Las toleran-
cias aquí indicadas complementan las especificaciones del 
proyectista de la obra, referidas a requisitos tales como es-
tanqueidad, permeabilidad, resistencia, estético u otro. Las 
tolerancias indicadas no aplican si el conjunto marco hoja de 
ventana no permiten su correcta funcionalidad.

13.2. TOLERANCIAS
13.2.1. TOLERANCIAS DE ASPECTO EN MARCOS 
Y HOJAS DE VENTANAS
13.2.1.a. Tolerancias 

TABLA 1. TOLERANCIAS DE ASPECTO EN MARCOS 
Y HOJAS DE VENTANAS

Manchas, rayas, Puntuales y no más de dos por
abolladuras componente siempre que
o decoloraciones no sean visibles a una distancia 
 perpendicular a la ventana de 
 1,5 m (Se entiende por 
 componente a cada uno de los
 perfiles que constituyen un lado 
 de las hojas o del marco de la 
 ventana)

13.2.1.b. Verificación de las tolerancias 
Para verificar la presencia de manchas, rayas, abolladuras 

o decoloraciones, se debe ubicar el observador, a una dis-
tancia perpendicular de 1,5 metros de la ventana.

13.2.2. TOLERANCIAS EN LA COLOCACIÓN 
DE HOJAS Y MARCO DE VENTANAS
13.2.2.a. Tolerancias

TABLA 2. TOLERANCIAS EN LA COLOCACIÓN 
DE HOJAS Y MARCO DE VENTANAS

Paralelismo entre ± 2 mm, 
hojas y entre Estando cerrada no debe 
marco y hojas verse luz entre el marco y perfil  
 de la hoja ni entre las hojas que
 constituyen la ventana

13.2.2.b. Verificación de las tolerancias 

En marcos y hojas de ventanas ya instaladas y cerradas, 
se debe medir con  un instrumento   graduado, la distancia 
entre los bordes laterales y superior de las hojas de la venta-
na con el marco o entre hojas.

Para ventanas de dos hojas, manteniendo las hojas ce-
rradas, se mide con un instrumento graduado, la distancia 
entre los bordes adyacentes de ambas hojas. Esta distancia 
no debe presentar variaciones en su longitud, superiores a la 
tolerancia indicada.

 
13.2.3. TOLERANCIAS PARA VIDRIOS DE VENTANAS
13.2.3.a. Tolerancias

TABLA 3. CRITERIO DE EVALUACIÓN

Tanaño del defecto Vidrios corrientes Vidrios
lineal incoloros tinteados y
Intensidad: Longitud   reflectivos
 

Débil Permitido Permitido 

Leve ≤ 75 mm Permitido Permitido
 
Leve > 75 mm Permitido No Permitido

Media ≤ 75 mm Permitido con un No Permitido
 mínimo de separa-
 ción de 600mm
  
Media > 75 mm No Permitido No Permitido
 
Alta No Permitido No Permitido
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TABLA 4. INTENSIDAD DE FALLAS

Distancia de Detección Intensidad del Defecto

Sobre 3,3 m Alta

Desde 3,3 m a 1,01 m Media

Desde 1 m a 0,2 m Leve

Menos de 0,2 m Débil

1,5 m.

MANCHAS, RAYAS O DECOLORACIONES EN MARCOS.
FIGURA 1

FIGURA 1. 
MANCHAS, RAYAS O DECOLORACIONES 
EN MARCOS

VENTANAS

• El observador mira a través de la muestra en un ángulo 
de 90º.

• La detección de fallas se realiza con luz de día (sin luz 
solar directa) u otra uniformemente difundida de fondo, si-
mulando luz de día, con un mínimo de iluminancia de 160 
pie-candela (1722 lux).

• Desde los 4 metros, el observador se acerca a la mues-
tra hasta detectar una falla. La distancia del observador a la 
superficie del vidrio, cuando la falla es perceptible, se define 
como la distancia de detección.

• La intensidad de la falla es determinada, comparando la 
distancia de descubrimiento con la tabla de Intensidad de 
Fallas.

La longitud de la falla, es determinada midiendo la distan-
cia perpendicular entre los extremos de la falla.

13.2.3.b. Verificación de las tolerancias 
La detección de fallas (rayas, burbujas, manchas, etc.)se 

realizará conforme al procedimiento descrito en la norma 
ASTM 1036-01 para la detección de fallas lineales, que se 
presenta a continuación:

• La muestra se coloca en posición vertical, frente al ob-
servador.

• El observador se ubica aproximadamente a 4 metros de 
la muestra.
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REFERENCIAS
• NCh 355.Of 1957, Ventanas de madera, Instituto Nacional de 
Normalización, INN – Chile, reimpresión 1999.
• NCh 446.Of 2000, Arquitectura y construcción – Puertas y ventanas 
– Terminología y clasificación, Instituto Nacional de Normalización, INN – 
Chile, 2000.
• NCh 447.Of 2000, Carpintería – Modulación de ventanas y puertas, 
Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2000.

• NCh 523.Of 2001, Carpintería de aluminio – Puertas y ventanas - 
Requisitos, Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2001.
• NCh 2496.Of 2000, Arquitectura y construcción – Ventanas – Instalación 
en obra, Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2000.
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second 
edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.
• Indalum, Manual de Instalación 2006, Armador Acreditado, 2ª Edición, 
Noviembre 2006.
• ASTM C 1036-01 Standard Specification for Flat Glass.

FIGURA 3. 
VIDRIOS DE VENTANAS

UBICACIÓN INICIAL
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DETECCIÓN DE FALLA

DEFECTO LINEAL

± 2 mm.

± 2 mm.

PARALELISMO ENTRE HOJAS Y MARCO.
FIGURA 2

VIDRIOS DE VENTANAS
FIGURA 3

DISTANCIA DE
DETECCION DE FALLA

FIGURA 2. 
PARALELISMO ENTRE HOJAS Y MARCO

CAPÍTULO 13

UBICACIÓN INICIAL

4 m.

TAMAÑO DE

DETECCIÓN DE FALLA

DEFECTO LINEAL

± 2 mm.

± 2 mm.

PARALELISMO ENTRE HOJAS Y MARCO.
FIGURA 2

VIDRIOS DE VENTANAS
FIGURA 3

DISTANCIA DE
DETECCION DE FALLA
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14. Revestimientos de Papel

14.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para la terminación de 
papeles murales. Es importante señalar que la junta entre 
papeles no es invisible.

14.2. TOLERANCIAS

14.2.1. TOLERANCIAS PARA REVESTIMIENTOS 
CON PAPELES
14.2.1.a. Tolerancias

TABLA 1. TOLERANCIAS PARA REVESTIMIENTOS CON PAPELES

Piquetes Que no se puedan observar de pie a una 
 distancia de 1m (Fig.1)  

Diferencias de tonalidades para un mismo código de producto Se acepta siempre que estén en parámetros
dentro del mismo recinto  distintos (Fig.1)

Encuentros del papel con cornisa y con guardapolvo 1 mm de separación al borde (Fig. 2)

Encuentros con marcos de ventanas u otros + 2 mm (montado) ; -1 mm (corto) (Fig. 3)

14.2.1.b. Verificación de las tolerancias 

Para verificar la utilización del mismo código de producto, 
en un mismo recinto, se solicita respaldo de guías de des-
pacho o facturas.

Para verificar los encuentros del papel con cornisa y guar-
dapolvo, se utiliza regla pequeña graduada, midiendo entre 
el borde del papel y el borde la cornisa, y entre el borde del 
papel y el borde del guardapolvo.

Para encuentros de papel mural con marcos de ventanas 
u otros, en que se utilice sobrepasar con el papel el encuen-
tro, se debe medir el traspaso de papel sobre el marco, con 
regla graduada pequeña.

Para encuentros de papel mural de tope con marcos de 
ventanas u otros, se debe medir la distancia entre el papel 
y el marco, verificando que las variaciones no sobrepasen la 
tolerancia indicada.
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PAPEL MURAL

1 mm.

1 m.

PAPEL MURAL

Guardapolvo

1 mm.

CORNISA

PAPEL MURAL PAPEL MURAL

O VENTANA
MARCO PUERTA

O VENTANA
MARCO PUERTA

2 mm.
1 mm.

ENCUENTRO DE PAPEL MURAL
CON MARCOS DE PUERTAS O VENTANAS

FIGURA 3

PAPEL MURAL

1 mm.

1 m.

PAPEL MURAL

Guardapolvo

1 mm.

CORNISA

PAPEL MURAL PAPEL MURAL

O VENTANA
MARCO PUERTA

O VENTANA
MARCO PUERTA

2 mm.
1 mm.

ENCUENTRO DE PAPEL MURAL
CON MARCOS DE PUERTAS O VENTANAS

FIGURA 3

FIGURA 1. 
PIQUETES EN PAPEL MURAL

FIGURA 2. 
ENCUENTRO DE PAPEL MURAL CON 

GUARDAPOLVO Y CORNISA

FIGURA 3. 
ENCUENTRO DE PAPEL MURAL 
CON MARCOS DE PUERTA  O VENTANAS

CAPÍTULO 14

PAPEL MURAL

1 mm.

1 m.

PAPEL MURAL

Guardapolvo

1 mm.

CORNISA

PAPEL MURAL PAPEL MURAL

O VENTANA
MARCO PUERTA

O VENTANA
MARCO PUERTA

2 mm.
1 mm.

ENCUENTRO DE PAPEL MURAL
CON MARCOS DE PUERTAS O VENTANAS

FIGURA 3
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15. Enchapes de madera

15.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para la terminación de 
enchapes de madera en elementos de una edificación.

Es importante señalar que los enchapes son productos 
naturales, por tanto, pueden tener diferencias de tono, de 
vetas y/o de rugosidad, no constituyendo esto un defecto.

Los enchapes deben verificarse con el elemento termina-
do.

15.2. TOLERANCIAS
15.2.1. TOLERANCIAS EN ENCHAPES DE MADERA
15.2.1.a. Tolerancias

TABLA 1. TOLERANCIAS EN ENCHAPES DE MADERA 

Rayas y saltaduras

Sopladuras

Puntuales y no más de dos por cara o canto, siempre que no sean visibles 

a una distancia mayor  de 1m (Fig.1)

No se aceptan sopladuras del enchape (Fig.1)
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15.2.1.b. Verificación de las tolerancias 

Para la verificación de las tolerancias para enchapes, el 
observador se ubica frente a la muestra, a una distancia de 
1 metro, con luz día o con la iluminación permanente del re-
cinto. En los casos que, por las dimensiones del recinto, no 
se pueda cumplir con la distancia de 1 metro, la observación 
se debe realizar desde la mayor distancia posible en forma 
perpendicular al elemento.

CAPÍTULO 15

FIGURA 1. 
ENCHAPES EN MADERA

1 m.

ENCHAPES DE MADERA
FIGURA 1

DETECCION DE IMPERFECCIONES
INADMISIBLES
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16. Guardapolvos y Junquillos

16.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para la terminación de 
guardapolvos y junquillos.

16.2. TOLERANCIAS

Para la aplicación de esta ficha los elementos horizontales 
y verticales (paramentos, cielos, pisos, etc.) deben cumplir 
con las tolerancias indicadas en las fichas correspondientes 
de este manual.

16.2.1. TOLERANCIAS EN GUARDAPOLVOS 
Y JUNQUILLOS
16.2.1.a. Tolerancias

TABLA 1. TOLERANCIAS EN GUARDAPOLVOS 
Y JUNQUILLOS DE MADERA, AGLOMERADOS, PVC

Distancia entre guardapolvo y muro 1 mm
 (Fig. 1)

Distancia entre guardapolvo o junquillo  < 3 mm
y piso terminado  (Fig. 1 y 2)

Alineación junta entre guardapolvos 1 mm
o junquillos (Fig. 1)

Desajuste en junta entre guardapolvos 1 mm
o junquillos (Fig. 1)

TABLA 2. TOLERANCIAS EN GUARDAPOLVOS 
CERÁMICOS

Paralelismo entre palmetas de guardapolvo +- 2 mm
a muro (Fig.3)

Diferencia entre guardapolvo y piso +- 1 mm
terminado  (Fig.3)

16.2.1.b. Verificación de las tolerancias 
en guardapolvos y junquillos de madera, 
aglomerados, PVC

La distancia entre guardapolvo y muro, corresponde a la 
separación horizontal que quede entre ambos elementos, 
midiéndose con regla pequeña graduada o algún otro instru-
mento, en los puntos en que se detecte alguna singularidad, 
visto desde el centro del recinto. Figura 1

La distancia entre guardapolvo o junquillo y el piso termina-
do, corresponde a la separación vertical que exista entre am-
bos elementos, midiéndose con regla pequeña graduada o 
algún otro instrumento, en los puntos en que se detecte alguna 
singularidad, visto desde el centro del recinto. Figura 1

La alineación en junta entre guardapolvos o entre junqui-
llos, se mide con regla pequeña graduada o algún otro ins-
trumento, verificando diferencias en la parte superior de las 
uniones de tiras de guardapolvos o junquillos. Figura 1

Los desajustes en juntas entre guardapolvos o entre jun-
quillos, se miden con regla pequeña graduada o algún otro 
instrumento, verificando los bordes que no coincidan perfec-
tamente en las uniones de tiras de guardapolvos o junquillos. 
Figura 1

16.2.1.c. Verificación de las tolerancias 
en guardapolvos cerámicos

El paralelismo entre palmetas de guardapolvo a muro, se 
mide colocando regla de dimensión acorde al muro, apoya-
da en cara exterior de guardapolvo cerámico, midiendo la 
diferencia entre las distancias entre el muro y la regla.

La diferencia entre guardapolvo y piso terminado, corres-
ponde a la separación vertical que exista entre ambos ele-
mentos, midiéndose con regla pequeña graduada o algún 
otro instrumento, en los puntos en que se detecte alguna 
singularidad, visto desde el centro del recinto.

REFERENCIAS
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second 
edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.
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Muro o Tabique

1 mm.

<3 mm.

NPT

Muro o Tabique

1 mm. 1 mm.

Distancia

Guardapolvo

Guardapolvo - Muro
Distancia

Guardapolvo - Piso

Alineación encuentro

Guardapolvo

Desajuste encuentro

Muro o Tabique

Guardapolvo

Piso

Muro o Tabique

Muro o Tabique

Guardapolvo

Guardapolvo

1 mm.

entre guardapolvos entre guardapolvos

Guardapolvo

Muro o Tabique

TOLERANCIA EN GUARDAPOLVOS
FIGURA 1

FIGURA 1. 
TOLERANCIAS EN GUARDAPOLVOS

CAPÍTULO 16
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1 mm.

Muro o Tabique

Junquillo <1 mm.

Junquillo

Muro o Tabique

Junquillo
< 3 mm.

NPT

Desajuste
Encuetro entre Junquillos

Alineación
Encuetro entre Junquillos

Muro o Tabique

Guardapolvo

Junquillo

Piso

Junquillo

Junquillo

Distancia Junquillo a Piso

Muro o Tabique

TOLERANCIA EN JUNQUILLOS
FIGURA 2

FIGURA 2. 
TOLERANCIAS EN JUNQUILLOS

±1 mm.
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Tolerancias entre Guardapolvos Cerámicos

Muro o Tabique

Cerámico
Guardapolvo

Cerámico
Guardapolvo
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TOLERANCIA EN JUNQUILLOS
FIGURA 3

GUARDAPOLVOS Y JUNQUILLOS

FIGURA 3. 
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17. Alfombras y Cubrepisos

17.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para la terminación de 
revestimientos de pavimentos con alfombras y cubrepisos. 
Es importante señalar que las juntas en alfombras y cubrepi-
sos no son invisibles.

17.2. TOLERANCIAS

17.2.1. TOLERANCIAS PARA ALFOMBRAS 
Y CUBREPISOS
17.2.1.a. Tolerancias  

TABLA 1. TOLERANCIAS PARA ALFOMBRAS 
Y CUBREPISOS

Juntas y encuentros de cubrepisos 1 mm (Fig. 1)

Encuentro de alfombra con marcos 2 mm (Fig. 2)
y pilastras 

17.2.1.B. Verificación de las tolerancias 
Para realizar las mediciones de la tabla n°1, se debe un 

instrumento graduado, determinando la separación entre los 
bordes. 

FIGURA 1. 
JUNTAS DE CUBREPISO

Encuentro con Marco

2 mm. 2 mm.

ENCUENTRO CON MARCO
FIGURA 2

FIGURA 2. 
ENCUENTRO CON MARCO

Guardapolvo

Cubrepiso

1 mm.

JUNTAS DE CUBREPISOS
FIGURA 1
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FIGURA 1. 
JUNTAS DE CUBREPISO

18. Cornisas

TABLA 1. TOLERANCIAS PARA CORNISAS

Alineación junta de cornisas 1 mm (Fig. 1)

Desajuste en junta de cornisas 1 mm (Fig. 1)

18.1. ALCANCE

En esta ficha se describen las tolerancias para la termina-
ción de cornisas. Es importante señalar que la junta entre 
cornisas no es invisible.  

18.2. TOLERANCIAS

Para la aplicación de esta ficha los elementos horizontales 
y verticales (parÁmentos, cielos, pisos, etc.) deben cumplir 
con las tolerancias indicadas en las fichas correspondientes 
de este manual.

18.2.1.B. Verificación de las tolerancias 

La alineación de juntas de cornisas, se mide con instru-
mento graduado determinando la diferencia en la instalación 
de bordes de las cornisas.

El desajuste en juntas de cornisas, se mide con instru-
mento graduado determinando la separación de los bordes 
de cornisas.

1 mm.

CornisaCornisa

1 mm.

Alineación Desajuste

ALINEACION Y DESAJUSTES DE CORNISAS
FIGURA 1

REFERENCIAS
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.

18.2.1. TOLERANCIAS PARA CORNISAS
18.2.1.A. Tolerancias 

FIGURA 1. 
ALINEACIÓN Y DESAJUSTES DE CORNISAS

FIGURA 2. 
ENCUENTRO CON MARCO
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19.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para cubrejuntas entre 
pavimentos de terminación.

19.2. TOLERANCIAS 
19.2.1. TOLERANCIAS PARA CUBREJUNTAS
19.2.1.a. Tolerancias 

19. Cubrejuntas

TABLA 1. TOLERANCIAS PARA CUBREJUNTAS

Cubrejuntas plásticas ± 3 mm. En caso de haber 
y de goma: Linealidad  puerta, la cubrejunta no 
 debe ser visible cuando 
 está cerrada 
 (Fig. 1)

Cubrejuntas plásticas, 2 mm. por cada lado
de goma, madera  (Fig. 1)
y otros: Llegada a marco 
o vano  

Uniones de cubrejuntas 1 mm
en distintas direcciones (Fig. 1)

19.2.1.b. Verificación de las tolerancias 

La linealidad en cubrejuntas plásticas y de goma, se verifi-
ca utilizando una regla de 50 cm, colocada paralela al eje del 
marco de la puerta o vano. Con un instrumento graduado, se 
debe medir la desviación de la cubrejunta con la regla. 

Para cubrejuntas plásticas, de goma, madera u otro mate-
rial, se mide la llegada al muro, tabique o marco de la puerta, 
con instrumento graduado.

Las uniones de cubrejuntas en distintas direcciones, se 
medirá con instrumento graduado.

Linealidad

Distancia de cubrejuntas a Marcos

2 mm.

Cubrejuntas

3 mm.

Muro o Tabique

Cubrejuntas

Junquillo Guardapolvo

2 mm.

Muro o Tabique

Cubrejuntas

Junquillo Guardapolvo

Cubrejuntas

Cubrejuntas

Unión de Cubrejuntas

1 mm.

en distinta dirección

CUBREJUNTAS
FIGURA 1

FIGURA 1. 
CUBREJUNTAS
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20. Pilastras

20.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para instalación de pi-
lastras

20.2. TOLERANCIAS 
20.2.1. TOLERANCIAS PARA PILASTRAS 
20.2.1.a. Tolerancias

TABLA 1. TOLERANCIAS PARA PILASTRAS  

Espacios puntuales en uniones de pilastras corte 45°  1 mm (Fig. 1) 

Desajuste en junta de pilastras  1 mm (Fig. 1) 

Espacio entre pilastra muro (muro liso)  2 mm (Fig. 2) 

Paralelismo entre pilastras y borde marco  ± 2 mm (Fig. 1)

Separación con guardapolvo  2 mm (Fig. 3) 

Separación con taco  2 mm (Fig. 3) 

Separación con el piso  2 mm (Fig. 3) 

20.2.1.b. Verificación de las tolerancias 

Para la verificación de las tolerancias indicadas en la Tabla N°1, 
se utiliza un instrumento graduado.

REFERENCIAS
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.
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Revestimiento Revestimiento

Pilastra PilastraMarco

Guardapolvo Guardapolvo

2 mm.

ENCUENTRO PILASTRA MURO
FIGURA 2

Pilastra

1 mm.

2 mm.

2 mm.

Marco

Pilastra

Marco

Pilastra

Marco

Pilastra

Muro o Tabique

Muro o Tabique

Desajustes Paralelismo entre
Pilastra y Marco

ESPACIOS PUNTUALES
UNIONES 45°

Muro o Tabique Muro o Tabique

PILASTRAS
FIGURA 1

FIGURA 1. PILASTRAS

FIGURA 2. 
ESPACIO PILASTRA - MURO

CAPÍTULO 20
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FIGURA 3. SEPARACIÓN DE PILASTRAS A ELEMENTOS

PILASTRAS

2 mm.

GuardapolvoPilastra

Muro o Tabique

Muro o Tabique

2 mm.
Guardapolvo

Pilastra

Pilastra

2 mm. Guardapolvo

Pilastra

SEPARACION CON GUARDAPOLVO Y PISO

Taco

Muro o Tabique

SEPARACION PILASTRA A ELEMENTOS
FIGURA 3
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21. Closets

21.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para los closets con 
puertas de corredera, abatibles y/o plegables. Las toleran-
cias indicadas no serán válidas si el closet no cumple con 
su funcionalidad.

21.2. TOLERANCIAS 
21.2.1. TOLERANCIAS PARA CLOSET
21.2.1.a. Tolerancias 

TABLA 1. TOLERANCIAS PARA CLOSET

Verticalidad de las hojas, al estar cerradas, respecto del marco en puertas de corredera 1mm por metro de altura
 (Fig. 1)

Verticalidad, al estar cerradas, entre hojas en puertas de abatir y plegables  ± 2 mm por metro de altura
 (Fig. 2)

Alineación en el plano entre puertas de abatir ± 1 mm por metro de altura
 (Fig. 2)

Alineación horizontal en extremos inferior o superior entre puertas  2 mm
 (Fig. 2)

Diferencias de ubicación respecto de la altura de manillas y tiradores de puertas 2 mm
de un mismo closet (Fig. 2)

Diferencias de ubicación de tirador o manilla, respecto de borde cercano de puerta 2mm
 (Fig. 2)

Separación de repisas con el parámento vertical 3 mm
 (Fig. 3)

Linealidad horizontal entre repisas (de borde a borde) 3 mm
 (Fig. 3

21.2.1.b Verificación de las tolerancias
 

Para verificar las tolerancias indicadas en la Tabla N°1, se 
debe utilizar un instrumento graduado, con apoyo de nivel o 
escuadra, según corresponda.

REFERENCIAS
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.
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FIGURA 1. VERTICALIDAD CON MARCO PUERTA CORREDERA

Muro o Tabique

± 2 mm.

Puerta Closet

Pierna Closet

por Metro
1 mm.

Puerta Closet Puerta Closet

Alineación de Tiradores y manillas

VERTICALIDAD CON MARCO PUERTA CORREDERA
FIGURA 1

PUERTAS DE ABATIR
FIGURA 2

de altura

Alineación Horizontal de Puertas
en extremo inferior o superior

2 mm.

Puerta Closet Puerta Closet

2 mm.

FIGURA 2 . 
ALINEACIÓN 
DE PUERTAS 
EN EL PLANO

3 mm.

Alineación Horizontal de Puertas

Puerta Closet Puerta Closet

2 mm.

Puerta Closet Puerta Closet

2 mm.

Alineación de Tiradores o Manillas

Repisa

Repisa

en extremo inferior o superior

Linealidad Horizontal entre Repisas

3 mm.
Repisa

Repisa

con Paramento Vertical
Separación de Repisas

D ± 2 mm.

CLOSETS
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FIGURA 3.

FIGURA 4.

CAPÍTULO 17

Muro o Tabique

± 2 mm.

Puerta Closet

Pierna Closet

por Metro
1 mm.

Puerta Closet Puerta Closet

Alineación de Tiradores y manillas

VERTICALIDAD CON MARCO PUERTA CORREDERA
FIGURA 1

PUERTAS DE ABATIR
FIGURA 2

de altura

Alineación Horizontal de Puertas
en extremo inferior o superior

2 mm.

Puerta Closet Puerta Closet

2 mm.

3 mm.

Repisa

Repisa

Linealidad Horizontal entre Repisas

3 mm.
Repisa

Repisa

con Paramento Vertical
Separación de Repisas

REPISAS
FIGURA 3
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22. Muebles Incorporados

22.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para la recepción de  
muebles de cocina, baño y otros  incorporados, que han sido 
confeccionados o terminados in situ y fijados a la estructura 
del recinto. Las tolerancias indicadas no serán válidas si los 
muebles no cumplen con la funcionalidad especificada.

No forman parte de esta ficha: los closets, los muebles 
confeccionados para cubrir o proteger instalaciones y los 
muebles que no tienen una relevancia estética.

22.2. TOLERANCIAS 

Para la aplicación de esta ficha los elementos horizontales 
y verticales (paramentos, cielos, pisos, etc.) deben cumplir 
con las tolerancias indicadas en las fichas correspondientes 
de este manual.

TABLA 1. TOLERANCIAS PARA MUEBLES INCORPORADOS  

Paralelismo (vertical u horizontal) del mueble respecto de paramentos y/o  
muebles próximos 3 mm  (Fig. 1)

Paralelismo (vertical u horizontal) entre puertas y/o cajones del mueble 2 mm  (Fig. 1)

Alineación horizontal superior e inferior entre las puertas de un mueble 1 mm  (Fig. 2)

Alineación en el plano entre hojas de puertas adyacentes de un mueble 1 mm  (Fig. 2)

Alineaciones entre componentes decorativos de la estructura del mueble ± 1 mm  (Fig. 3)

Desalineación horizontal con respecto a la ubicación (medida en la altura) ± 1 mm  (Fig. 4)
entre manillas, tiradores u otros en muebles continuos 

Horizontalidad de superficies de mesones                                                                         1 mm por metro lineal   (Fig. 5)

REFERENCIAS
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.

22.2.1. TOLERANCIAS PARA LA RECEPCIÓN DE MUEBLES INCORPORADOS
22.2.1.a. Tolerancias
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22.2.1.b. Verificación de las tolerancias 

La alineación del mueble respecto de elementos termi-
nados de la estructura del recinto, en la que se encuentra 
apoyado o muy próximo, se verifica utilizando un instrumento 
graduado midiendo las desviaciones en la separación entre 
el paramento del mueble y el elemento del recinto.

La alineación de muebles próximos, se verifica utilizando 
un instrumento graduado, midiendo las desviaciones que 
se presenten en los encuentros de paramentos de distintos 
muebles.

La alineación entre elementos, en la cara expuesta del 
mueble, se verifica utilizando un instrumento graduado, mi-
diendo las desviaciones que se presenten en la separación 
de los elementos.

La horizontalidad de superficies de mesones se verifica 
con nivel y escuadra en cualquier dirección. 

La alineación horizontal y vertical, entre puertas del mue-
ble, se mide con instrumento graduado.

Los espacios a la vista en muebles sin continuidad funcio-
nal, se identifican midiendo sus dimensiones con un instru-
mento graduado.

La alineación en elementos decorativos, se verifica mi-
diendo con  instrumento graduado,  el distanciamiento entre 
elementos paralelos del elemento.

La alineación horizontal de manillas, tiradores u otros ele-
mentos del mueble, se verifica con nivel  e instrumento gra-
duado.

3 mm.

1 mm.

Alineación elementos cara expuesta

Cubierta

PuertaPuerta

Cubierta

Muro o Tabique

ALINEACION DE MUEBLES
FIGURA 1

Respecto de paramentos y/o
muebles próximos

FIGURA 1. 
ALINEACIÓN DE MUEBLES

CAPÍTULO 22
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FIGURA 2. ALINEACIÓN HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR ENTRE PUERTAS

FIGURA 3. ALINEACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS

1 mm.

1 mm.

Puerta

Cubierta

Puerta

Cubierta

ALINEACION HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE PUERTAS
FIGURA 2

Alineación Horizontal
Superior e Inferior entre Puertas

Alineación en el Plano
entre hojas de Puertas adyacentes

Cubierta

Puerta

Puerta

1 mm.

ALINEACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS
FIGURA 3

MUEBLES INCORPORADOS
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FIGURA 4. ALINEACIÓN ENTRE MANILLAS O TIRADORES

1 mm.

Cubierta

por m. lineal

Puerta

Cajones

Repisas

1 mm.

ALINEACION ENTRE MANILLAS O TIRADORES
FIGURA 4

HORIZONTALIDAD DE SUPERFICIES DE MESONES
FIGURA 5

CAPÍTULO 22
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FIGURA 5. HORIZONTALIDAD DE SUPERFICIE DE MESONES

1 mm.

Cubierta

por m. lineal

Puerta

Cajones

Repisas

1 mm.

ALINEACION ENTRE MANILLAS O TIRADORES
FIGURA 4

HORIZONTALIDAD DE SUPERFICIES DE MESONES
FIGURA 5
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23. Pinturas

23.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para la terminación de 
pinturas interiores y exteriores de una edificación.

23.2. TOLERANCIAS 
23.2.1. TOLERANCIAS PARA PINTURAS
20.2.1.a. Tolerancias 

TABLA 1. DISTANCIA MÍNIMA A LA QUE DEBE SER 
DETECTADO EL DEFECTO O FALLA

23.2.1.b. Verificación de las tolerancias 

Para la verificación de las tolerancias para pintura interio-
res, el observador se ubica frente a la muestra, a una dis-
tancia de 1 metro, con luz día, o con la iluminación definitiva 
que tendrá el recinto. En los casos que, por las dimensio-
nes del recinto, no se pueda cumplir con la distancia de 1 
m, la observación se debe realizar desde la mayor distancia 
posible en forma perpendicular al elemento.

Para la verificación de las tolerancias para pintura exte-
riores, el observador se ubica frente a la muestra, a una 
distancia de 5 metros, con luz día. En los casos que por 
algún obstáculo como cierros u otros en donde no se pue-
da cumplir con la distancia de 5 m, la observación se debe 
realizar desde la mayor distancia posible en forma perpen-
dicular al elemento.

1 m.

5 m.

PINTURAS INTERIORES
FIGURA  1 

Detección de Imperfecciones Inadmisibles

PINTURAS EXTERIORES
FIGURA  2

Detección de Imperfecciones Inadmisibles 1 m.

5 m.

PINTURAS INTERIORES
FIGURA  1 

Detección de Imperfecciones Inadmisibles

PINTURAS EXTERIORES
FIGURA  2

Detección de Imperfecciones Inadmisibles

FIGURA 1. PINTURAS INTERIORES

FIGURA 2. PINTURAS EXTERIORES

Pinturas interiores Para pinturas lisas se aceptan som-
bras con luz angulada desde el 
centro del elemento, no superiores 
a 1 mm de espesor y 5 mm de lar-
go observadas a distancia mínima 
de 1 m (Fig. 1)

Pinturas exteriores Se aceptan imperfecciones que no 
se detecten a una distancia mínima 
de 5 m (Fig. 2)
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24. Pavimentos Vinílicos

24.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para la terminación de 
pavimentos vinílicos. Para el caso de pavimentos especiales 
como hospitales y laboratorios se debe contar con una es-
pecificación particular.

24.2. TOLERANCIAS 
24.2.1. TOLERANCIAS PARA PAVIMENTOS VINÍLICOS
24.2.1.a. Tolerancias

TABLA 1. TOLERANCIAS PARA PAVIMENTOS 
VINÍLICOS

Encuentro entre palmetas o paños < 1 mm (Fig. 1)

Encuentros con sectores singulares 2 mm (Fig. 2)
sin guardapolvo ni junquillo  

Profundidad de rayas Se aceptarán
 superficiales 
 (sin profundidad 
 ni relieve)

24.2.1.b. Verificación de las tolerancias 

PPara la verificación de las tolerancias medibles indicadas 
en la Tabla N°1, se utiliza un instrumento graduado. 

FIGURA 1. 
ENCUENTRO ENTRE PALMETAS O PAÑOS

FIGURA 2. 
ENCUENTRO CON 
SECTORES SINGULARES
SIN GUARDAPOLVOS NI JUNQUIILLOS

<1 mm.

2 mm.

ENCUENTRO ENTRE PALMETAS O PAÑOS
FIGURA 1

FIGURA 2
ENCUENTRO CON SECTORES SINGULARES
SIN GUARDAPOLVOS NI JUNQUILLOS

<1 mm.

2 mm.

ENCUENTRO ENTRE PALMETAS O PAÑOS
FIGURA 1

FIGURA 2
ENCUENTRO CON SECTORES SINGULARES
SIN GUARDAPOLVOS NI JUNQUILLOS
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FIGURA 1. 
PLANEIDAD 
DE PISO FLOTANTE

25. Pisos Flotantes

25.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para los pisos flotantes. 
Los pisos flotantes se deben colocar sobre superficies con 

tolerancia de planeidad mínima G51.

25.2. TOLERANCIAS 

25.2.1. TOLERANCIAS PARA PISOS FLOTANTES
25.2.1.a. Tolerancias

TABLA 1. TOLERANCIAS PARA PISOS FLOTANTES

Planeidad 3 mm en 3 m         (Fig. 1)

Profundidad de rayas Se aceptarán rayas 
 superficiales 
 (sin profundidad 
 ni relieve, sin dejar marcas  
 de otra tonalidad)

25.2.1.b. Verificación de las tolerancias 

Para la verificación de las tolerancias medibles indicadas 
en la Tabla N°1, se utiliza un instrumento graduado.

3 mm.

3 m.

PLANEIDAD DE PISO FLOTANTE
FIGURA 1

1. Grado 5 (G5): Recomendado para hormigones de superficies en pisos, losa o radier, destinado a ser cubierto con alfombras, madera, cerámica, 
otro material o dejada a la vista afinada.
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26. Artefactos Eléctricos

26.1. ALCANCE

Esta ficha describe las tolerancias para la alineación y pa-
ralelismo de artefactos eléctricos (interruptores, enchufes y 
tapas de cajas con y sin terminales)

Las tolerancias son para artefactos terminados y que se 
encuentren a una distancia entre ellos menor a 50 cm.

26.2. TOLERANCIAS 
26.2.1. TOLERANCIAS PARA ALINEACIÓN Y 
PARALELISMO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
26.2.1.a. Tolerancias

TABLA 1. TOLERANCIA PARA LA ALINEACIÓN Y 
PARALELISMO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

Alineación entre artefactos ± 2 mm   (Fig. 1) 

Horizontalidad del artefacto ± 1 mm   (Fig. 2)

26.2.1.b. Verificación de las tolerancias 

Alineación entre artefactos 
La alineación de artefactos se debe verificar para artefac-

tos que se encuentren a menos de 50 cm. entre ellos
Para verificar la alineación de los artefactos se debe colo-

car una regla apoyada en uno de ellos y medir la diferencia 
entre la regla y el segundo artefacto. La medición se puede 
realizar con una regla pequeña graduada, con lainas o gal-
gas.

Horizontalidad del artefacto
Para verificar la horizontalidad de los artefactos eléctrico  

se debe colocar un nivel de mano en el extremo más alto del 
artefacto o tapa y medir la distancia entre el nivel de mano 
y el artefacto en el extremo opuesto. La medición se puede 
realizar con una regla pequeña graduada, con lainas o gal-
gas.

FIGURA 1. 
ALINEACIÓN ENTRE ARTEFACTOS

± 2 mm.

± 1 mm.

ALINEACION ENTRE ARTEFACTOS
FIGURA 1

HORIZONTALIDAD DEL ARTEFACTO 
FIGURA 2

FIGURA 2. 
HORIZONTALIDAD DEL ARTEFACTO

± 2 mm.

± 1 mm.

ALINEACION ENTRE ARTEFACTOS
FIGURA 1

HORIZONTALIDAD DEL ARTEFACTO 
FIGURA 2
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Manual de Tolerancias
para Edificaciones
En el presente documento se actualiza la versión del “Manual de Tolerancias para 
Edificaciones”, creado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico en enero del 2009, 
con el propósito de elaborar una herramienta de consulta que detalle los valores de las 
tolerancias aceptables para las distintas partidas en procesos y obras de edificación.
La Corporación, en su misión de aportar al sector con información técnica validada y 
actualizada, se ha preocupado de la revisión permanente de los contenidos de este 
manual. De esta forma, y luego de casi dos años de trabajo por parte de un Comité 
Técnico conformado por distintos actores y destacados profesionales del sector, pone a 
su disposición esta versión actualizada del “Manual de Tolerancias para Edificaciones”, 
esperando que se constituya en un real aporte y referente de consulta permanente para los 
nuevos proyectos de construcción.

www.cdt.cl
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